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B-2

B-1

L0

L1

L2

L3

L4

L5 L6

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A6 visitatori

A7 visitatori

Area accoglienza

Area pop-up stores

B2

B3

Back office

Bookshop

C13

C14

C15

Caffetteria

Control room

Controlli amministrativi in entrata,
catalogazione, conservazione

Corridoio

Deposito

Deposito carrozzine

Deposito volumi in entrata e in
uscita

Foyer

Guardiola

Ingresso sala studio H24

Installazione tematica, esposizioni
temporanee e angolo del racconto

LT impianti elettrici

M1

M2

MS1

MS2

Novità, attualità e proposte tematiche

Parcheggio di supporto alla logistica

Promenade e accoglienza

Riviste e giornali

Sala studio H24

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala L

Scala N

Scala O

Spazio accoglienza e prima informazione

Spazio genitori bebè

Spazio lettura e drammatizzazione

Vano di smistamento per stazioni "book
return"

Varco antitaccheggio

WC

Scala A

121,89 m²
281 H 397

B.7.7
Installazione tematica,

esposizioni
temporanee e angolo

del racconto

C4
M1

208,81 m²
056 H 385

G.7
Sala studio H24

502,77 m²
054 H 382

A.3
Novità, attualità e

proposte tematiche

212,71 m²
055 H 382

A.4
Riviste e giornali

LT impianti
elettrici

C3

Scala C

8,40 m²
063 H 270

WC

39,98 m²
051 H 514

G.6.1
Ingresso sala studio

H24

9,90 m²
591 H 404

A.1.3b
Guardiola

1562,05 m²
203 H 827

A.1
Promenade e
accoglienza

M2

A5 visitatori
B2 B3

116,52 m²
202 H 827

C.1.3
Area pop-up stores

114,86 m²
477 H 344

C.2.2
Bookshop

Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori
Scala L

Scala O

C14

C13

A3 dipendenti C5

Corridoio
199

MS1
MS2
597

Scala N

Corridoio
20015,99 m²

194 H 320

A.2.3
Back office

16,63 m²
279 H 270

WC

A4 visitatori

A6 visitatori

C2

C1

8,09 m²
290 H 419

WC

LT impianti
elettrici

333

C9 C10

A7 visitatori

C15

122,31 m²
057 H 382

A.2
Spazio accoglienza e
prima informazione

72,49 m²
273 H 869

D.1.1
Foyer

20,82 m²
274 H 389

B.1
Area accoglienza

92,29 m²
478 H 382

I.1.6
Controlli

amministrativi in
entrata,

catalogazione,
conservazione

184,34 m²
593 H 361

C.1.2
Caffetteria

ACCESSO
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40,64 m²
059 H 524

I.1.5
Vano di smistamento

per stazioni "book
return"

82,20 m²
360 H 382

I.1.4
Deposito volumi in
entrata e in uscita

C8

24,25 m²
282 H 244

B.2.1
Deposito carrozzine

64,57 m²
292 H 397

B.2
Spazio genitori bebè

15,31 m²
146 H 544

A.1.3a
Control room

115,08 m²
396 H 542

I.3.2
Parcheggio di

supporto alla logistica

123,04 m²
274 H 397

B.2
Spazio genitori bebè

352,14 m²
254 H 1362

D.1.1
Foyer

35,01 m²
497 H 244

B.1.3
Back office

Scala DScala D

85,55 m²
540 H 397

B.7.3
Spazio lettura e

drammatizzazione50,80 m²
496 H 397

B.1
Area accoglienza

Corridoio
569

480 10,87 m²
WC

LT impianti
elettrici

515

Deposito
616

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A6 visitatori

Accettazione e controllo

Amministrazione

Archiviazione/CED

Atelier

Bookshop

C13

C14

C15

Caffetteria

Controllo qualità

Corridoio

Deposito

Deposito armadi e attrezzature

Digitalizzazione audio

Digitalizzazione libri

Direzione e coordinamento linee di
attività

Esposizione temporanea

Innovazione e sviluppo

IT

Laboratorio creativo per persone
con disturbo dello spettro autistico

LT impianti elettrici

M1

M2

Marketing e comunicazione

Postazioni di servizio per il
personale di sala

Responsabile progetti
speciali

Sala d'aspetto

Sala progetti speciali

Sala riunioni

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala L

Scala N

Spazi per progetti di
collaborazioni nazionali ed
internazionali

Spazi relax e supporto

Spazio cresco e imparo

Spazio di gioco e lettura
(Spazio scoprio e gioco)

Ufficio acquisti

Ufficio bibliobus/Shared
space

Ufficio conservazione

Ufficio segreteria

Ufficio singolo

Ufficio singolo direttore

Ufficio singolo presidente

Ufficio singolo responsabile
bibliobus

WC

Scala A

C4
M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

Corridoio
206

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori
C6

A2 visitatori

Scala L

C14

C13

A3 dipendenti C5

?

A4 visitatori

A6 visitatori

C2

C1

21,44 m²
301 H 270

WC

53,22 m²
297 H 388

B.7.2
Esposizione
temporanea

18,12 m²
294 H 438

B.4.4
Postazioni di servizio

per il personale di
sala

Corridoio
293

295 12,36 m²

B.7.4
Deposito armadi e

attrezzature

C10

116,00 m²
204 H 343

C.2.2
Bookshop

C15

27,51 m²
075 H 382

I.1.15
Innovazione e

sviluppo

184,17 m²
367 H 379

B.4
Spazio cresco e

imparo

30,55 m²
363 H 382

I.1.13
Marketing e

comunicazione

27,51 m²
364 H 382

I.1.15
Innovazione e

sviluppo

55,57 m²
358 H 385

B.4.5
Atelier

184,17 m²
359 H 379

B.3.1
Spazio di gioco e

lettura (Spazio
scoprio e gioco)

LT
 im

pia
nti

ele
ttr

ici

115,90 m²
369 H 458

C.1.1
Caffetteria

C8

27,39 m²
424 H 382

I.1.13
Marketing e

comunicazione
18,34 m²

425 H 382

I.1.14
Ufficio singolo

25,99 m²
466 H 382

I.1.12
IT

26,12 m²
467 H 382

F.1.4
Controllo qualità

78,20 m²
468 H 382

F.1.8
Laboratorio creativo

per persone con
disturbo dello spettro

autistico
25,97 m²

470 H 382

F.1.7
Sala progetti speciali

25,95 m²
469 H 382

F.1.7
Sala progetti speciali

26,12 m²
473 H 382

I.1.11
Amministrazione

26,12 m²
474 H 382

I.1.11
Amministrazione

26,12 m²
475 H 382

I.1.19
Ufficio conservazione

37,77 m²
083 H 382

I.1.8
Ufficio acquisti

22,97 m²
482 H 244

I.1.14
Ufficio singolo

responsabile bibliobus

62,27 m²
090 H 382

I.1.5
Ufficio

bibliobus/Shared
space

28,33 m²
422 H 381

I.1.6
Sala riunioni

33,06 m²
421 H 381

I.1.6
Sala riunioni

74,35 m²
084 H 382

I.1.17
Spazi relax e

supporto

33,20 m²
415 H 382

F.1.11
Archiviazione/CED

36,96 m²
416 H 382

F.1.1
Accettazione e

controllo

19,34 m²
417 H 382

F.1.2
Digitalizzazione libri

19,15 m²
584 H 244

F.1.2
Digitalizzazione libri

19,29 m²
419 H 381

F.1.2
Digitalizzazione libri

19,57 m²
420 H 381

F.1.3
Digitalizzazione audio

17,24 m²
471 H 382

I.1.14
Responsabile progetti

speciali

17,42 m²
472 H 382

F.1.6
Direzione e

coordinamento linee
di attività

28,38 m²
081 H 382

I.1.14
Ufficio segreteria

34,01 m²
462 H 381

I.1.6
Sala riunioni

33,93 m²
463 H 382

I.1.14
Sala d'aspetto14,13 m²

464 H 382

I.1.14
Ufficio singolo

direttore

14,19 m²
465 H 244

I.1.14
Ufficio singolo

presidente 61,39 m²
423 H 382

F.1.9
Spazi per progetti di

collaborazioni
nazionali ed

internazionali

Sc
ala

 N

Scala DScala D 42,31 m²
583 H 270

WC

LT impianti
elettrici

516

LT impianti
elettrici

617

Deposito
618

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
id

th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani terra e primo

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6010

Organizzazione funzionale

1 : 2006010

Programma Funzionale L001

Abaco dei locali - L0

Numero Nome Area

L0
051 Ingresso sala studio H24 39.98 m²
052 LT impianti elettrici 8.68 m²
054 Novità, attualità e proposte tematiche 502.77 m²
055 Riviste e giornali 212.71 m²
056 Sala studio H24 208.81 m²
057 Spazio accoglienza e prima

informazione
122.31 m²

059 Vano di smistamento per stazioni "book
return"

40.64 m²

063 WC 8.40 m²
146 Control room 15.31 m²
149 MS1 5.26 m²
191 B2 2.53 m²
192 B3 2.44 m²
194 Back office 15.99 m²
199 Corridoio 6.89 m²
200 Corridoio 10.91 m²
202 Area pop-up stores 116.52 m²
203 Promenade e accoglienza 1562.05 m²
273 Foyer 72.49 m²
274 Area accoglienza 20.82 m²
274 Spazio genitori bebè 123.04 m²
279 WC 16.63 m²
281 Installazione tematica, esposizioni

temporanee e angolo del racconto
121.89 m²

282 Deposito carrozzine 24.25 m²
283 C15 3.54 m²
290 WC 8.09 m²
292 Spazio genitori bebè 64.57 m²
325 Varco antitaccheggio 1.78 m²
328 Varco antitaccheggio 0.48 m²
329 Varco antitaccheggio 7.23 m²
330 Varco antitaccheggio 3.43 m²
331 Varco antitaccheggio 2.44 m²
333 LT impianti elettrici 7.01 m²
360 Deposito volumi in entrata e in uscita 82.20 m²
378 LT impianti elettrici 6.19 m²
379 LT impianti elettrici 7.90 m²
393 Varco antitaccheggio 1.17 m²
394 Varco antitaccheggio 0.82 m²
396 Parcheggio di supporto alla logistica 115.08 m²
477 Bookshop 114.86 m²
478 Controlli amministrativi in entrata,

catalogazione, conservazione
92.29 m²

480 WC 10.87 m²
496 Area accoglienza 50.80 m²
497 Back office 35.01 m²
515 LT impianti elettrici 3.15 m²
540 Spazio lettura e drammatizzazione 85.55 m²
569 Corridoio 45.60 m²
591 Guardiola 9.90 m²
593 Caffetteria 184.34 m²
594 Varco antitaccheggio 3.61 m²
595 Varco antitaccheggio 3.61 m²
596 Varco antitaccheggio 3.00 m²
597 MS2 5.26 m²

4221.09 m²
Totale generale: 52 4221.09 m²

1 : 2006010

Programma funzionale L012

Abaco dei locali - L1

Numero Nome Area

L1
075 Innovazione e sviluppo 27.51 m²
081 Ufficio segreteria 28.38 m²
082 LT impianti elettrici 8.68 m²
083 Ufficio acquisti 37.77 m²
084 Spazi relax e supporto 74.35 m²
090 Ufficio bibliobus/Shared space 62.27 m²
204 Bookshop 116.00 m²
206 Corridoio 15.39 m²
293 Corridoio 6.10 m²
294 Postazioni di servizio per il personale di

sala
18.12 m²

295 Deposito armadi e attrezzature 12.36 m²
297 Esposizione temporanea 53.22 m²
301 WC 21.44 m²
358 Atelier 55.57 m²
359 Spazio di gioco e lettura (Spazio scoprio

e gioco)
184.17 m²

363 Marketing e comunicazione 30.55 m²
364 Innovazione e sviluppo 27.51 m²
367 Spazio cresco e imparo 184.17 m²
369 Caffetteria 115.90 m²
382 LT impianti elettrici 7.90 m²
415 Archiviazione/CED 33.20 m²
416 Accettazione e controllo 36.96 m²
417 Digitalizzazione libri 19.34 m²
419 Digitalizzazione libri 19.29 m²
420 Digitalizzazione audio 19.57 m²
421 Sala riunioni 33.06 m²
422 Sala riunioni 28.33 m²
423 Spazi per progetti di collaborazioni

nazionali ed internazionali
61.39 m²

424 Marketing e comunicazione 27.39 m²
425 Ufficio singolo 18.34 m²
462 Sala riunioni 34.01 m²
463 Sala d'aspetto 33.93 m²
464 Ufficio singolo direttore 14.13 m²
465 Ufficio singolo presidente 14.19 m²
466 IT 25.99 m²
467 Controllo qualità 26.12 m²
468 Laboratorio creativo per persone con

disturbo dello spettro autistico
78.20 m²

469 Sala progetti speciali 25.95 m²
470 Sala progetti speciali 25.97 m²
471 Responsabile progetti speciali 17.24 m²
472 Direzione e coordinamento linee di

attività
17.42 m²

473 Amministrazione 26.12 m²
474 Amministrazione 26.12 m²
475 Ufficio conservazione 26.12 m²
482 Ufficio singolo responsabile bibliobus 22.97 m²
516 LT impianti elettrici 3.15 m²
570 Corridoio 491.18 m²
583 WC 42.31 m²
584 Digitalizzazione libri 19.15 m²

2354.50 m²
Totale generale: 49 2354.50 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A6 visitatori

AI & Machine Learning Lab

Area accoglienza

Back office

Box vetrato per consulenza

C13

C14

C15

Circolazione BEIC Forum

Collezioni speciali - Sala
consultazione fondi rari e speciali

Corridoio

Deposito

Deposito Fab Lab

Dipartimento di arti e letterature

Esposizione temporanea

Fab Lab

Fabbricazione digitale

Fondamenti della cultura europea

Laboratori

Laboratorio di robotica

LT impianti elettrici

M1

M2

Makerspace

Novità, attualità e proposte tematiche

Robo Lab

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala L

Scala N

Spazio immagino e creo

Terrazza

VR Lab

WC

+9.71

396,94 m²
460 H 381

A.3
Novità, attualità e

proposte tematiche

C4 M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

108

354,64 m²
459 H 382

G.1
Area accoglienza

309 321,04 m²
Terrazza

381,46 m²
208 H 354

E.1
Circolazione BEIC

Forum

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

Scala L

C14

C13

A3 dipendenti C5

Scala N

?

A4 visitatori

A6 visitatori

C2

C1

41,24 m²
307 H 421

B.7.2
Esposizione
temporanea

Corridoio
303

Deposito
304

Deposito
305

22,34 m²
310 H 270

WC

C10

15,80 m²
237 H 270

WC
56,20 m²

211 H 284

E.2.3
Fab Lab

129,61 m²
215 H 354

E.2.1a
Makerspace

Corridoio
209

Corridoio
210

LT impianti
elettrici

216

C15211,59 m²
104 H 382

G.5
Collezioni speciali -
Sala consultazione
fondi rari e speciali

116,29 m²
213 H 354

E.2.1
Laboratori

36,60 m²
454 H 381

G.1.2
Back office

Scala A

79,67 m²
352 H 354

E.2.1
Laboratori

C8

151,58 m²
371 H 382

G.2.6
Fondamenti della
cultura europea

212,68 m²
356 H 382

G.4
Dipartimento di arti e

letterature
18,00 m²

453 H 270

G.1.2
Back office

144,29 m²
308 H 420

B.5
Spazio immagino e

creo

43,20 m²
373 H 420

B.5.5
Laboratorio di

robotica

LT
 im

pia
nti

ele
ttr

ici

9,00 m²
455 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
456 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
572 H 270

Box vetrato per
consulenza

9,00 m²
458 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

98,88 m²
461 H 382

G.1
Area accoglienza

375,26 m²
212 H 352

E.2
Fabbricazione digitale

76,65 m²
585 H 336

B.5
Spazio immagino e

creo

10,83 m²
500 H 352

E.4.3
Robo Lab

10,83 m²
501 H 244

E.4.1
AI & Machine
Learning Lab

10,83 m²
502 H 244

E.2.2
VR Lab

Scala DScala D

18,00 m²
571 H 270

Deposito

20,08 m²
562 H 244
Back office

17,75 m²
514 H 244

Deposito Fab Lab

21,63 m²
513 H 270

WC

LT impianti
elettrici

619

Deposito
620

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

Back office

Box vetrato per consulenza

C13

C14

Circolazione BEIC Forum

Corridoio

Coworking

Deposito

Dipartimento di arti e letterature

LT impianti elettrici

M1

M2

Sala gruppi

Sala polifunzionale

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Terrazza

WC

Scala A

9,00 m²
448 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

C4
M1

C3

Scala C
18,00 m²

112 H 382

G.4.2
Back office

LT impianti
elettrici

118

184,89 m²
219 H 352

E.1
Circolazione BEIC

Forum

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

C14

C13

A3 dipendenti C5

128,90 m²
224 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

498,95 m²
412 H 352

E.2.5
Coworking

35,33 m²
222 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

95,20 m²
223 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

A4 visitatori

C2

C1

Corridoio
114

Corridoio
220

21,63 m²
506 H 270

WC

15,34 m²
217 H 244

WC

72,10 m²
445 H 381

G.4.17
Sala gruppi

39,75 m²
346 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

1305,51 m²
452 H 244

G.4
Dipartimento di arti e

letterature

C8

LT impianti
elettrici

401

9,00 m²
447 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
446 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
573 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

29,36 m²
451 H 381

G.4.17
Sala gruppi

36,60 m²
450 H 381

G.4.2
Back office

16,16 m²
509 H 352

E.1.3
Back office

Scala D

18,00 m²
574 H 270

Deposito

67,79 m²
581 H 244

G.3
Terrazza

LT impianti
elettrici

621

Deposito
622

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
id

th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani secondo e terzo

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6015

Organizzazione funzionale

1 : 2006015

Programma Funzionale L021

1 : 2006015

Programma funzionale L032

Abaco dei locali - L2

Numero Nome Area

L2
104 Collezioni speciali - Sala consultazione

fondi rari e speciali
211.59 m²

108 LT impianti elettrici 8.68 m²
208 Circolazione BEIC Forum 381.46 m²
209 Corridoio 6.89 m²
210 Corridoio 11.07 m²
211 Fab Lab 56.20 m²
212 Fabbricazione digitale 375.26 m²
213 Laboratori 116.29 m²
215 Makerspace 129.61 m²
216 LT impianti elettrici 3.89 m²
237 WC 15.80 m²
303 Corridoio 7.67 m²
304 Deposito 11.43 m²
305 Deposito 8.27 m²
307 Esposizione temporanea 41.24 m²
308 Spazio immagino e creo 144.29 m²
309 Terrazza 321.04 m²
310 WC 22.34 m²
352 Laboratori 79.67 m²
356 Dipartimento di arti e letterature 212.68 m²
371 Fondamenti della cultura europea 151.58 m²
373 Laboratorio di robotica 43.20 m²
377 LT impianti elettrici 7.90 m²
453 Back office 18.00 m²
454 Back office 36.60 m²
455 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
456 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
458 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
459 Area accoglienza 354.64 m²
460 Novità, attualità e proposte tematiche 396.94 m²
461 Area accoglienza 98.88 m²
500 Robo Lab 10.83 m²
501 AI & Machine Learning Lab 10.83 m²
502 VR Lab 10.83 m²
513 WC 21.63 m²
514 Deposito Fab Lab 17.75 m²
562 Back office 20.08 m²
571 Deposito 18.00 m²
572 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
585 Spazio immagino e creo 76.65 m²
600 Intercapedine 5.25 m²
601 Intercapedine 36.00 m²
602 Intercapedine 28.83 m²
603 Intercapedine 42.82 m²
604 Intercapedine 8.36 m²
605 Intercapedine 11.13 m²
606 Intercapedine 33.84 m²
607 Intercapedine 9.48 m²
608 Intercapedine 2.05 m²
609 Intercapedine 4.51 m²
610 Intercapedine 2.73 m²
611 Intercapedine 3.50 m²
612 Intercapedine 6.14 m²
614 Deposito 4.14 m²
615 LT impianti elettrici 7.01 m²
616 Deposito 3.25 m²
617 LT impianti elettrici 7.01 m²
618 Deposito 3.25 m²
619 LT impianti elettrici 7.01 m²
620 Deposito 3.25 m²
621 LT impianti elettrici 7.01 m²
622 Deposito 3.25 m²
623 LT impianti elettrici 7.01 m²
624 Deposito 3.25 m²
625 LT impianti elettrici 7.01 m²
626 Deposito 3.25 m²
627 LT impianti elettrici 7.01 m²
628 Deposito 3.25 m²
629 Corridoio 6.89 m²

3773.19 m²

Abaco dei locali - L3

Numero Nome Area

L3
112 Back office 18.00 m²
114 Corridoio 6.89 m²
118 LT impianti elettrici 8.68 m²
217 WC 15.34 m²
219 Circolazione BEIC Forum 184.89 m²
220 Corridoio 11.07 m²
222 Sala polifunzionale 35.33 m²
223 Sala polifunzionale 95.20 m²
224 Sala polifunzionale 128.90 m²
346 Sala polifunzionale 39.75 m²
401 LT impianti elettrici 3.89 m²
412 Coworking 498.95 m²
445 Sala gruppi 72.10 m²
446 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
447 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
448 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
450 Back office 36.60 m²
451 Sala gruppi 29.36 m²
452 Dipartimento di arti e letterature 1305.51 m²
503 WC 13.00 m²
505 Deposito 1.65 m²
506 WC 21.63 m²
509 Back office 16.16 m²
573 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
574 Deposito 18.00 m²
581 Terrazza 67.79 m²

2664.68 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

Back office

Box vetrato per consulenza

Box VR e installazioni immarsive

C13

C14

Circolazione BEIC Forum

Corridoio

Deposito

Dipartimento scienze umane e
sociali

LT impianti elettrici

M1

M2

Sala gruppi

Sala registrazione

Saletta video

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Sezione Gaming e nuovi media

Sezione musica e spettacolo

Terrazza

WC

Scala A

1012,65 m²
442 H 244

G.3
Dipartimento scienze

umane e sociali

C4 M1

C3

Scala C

9,00 m²
126 H 382

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

36,60 m²
441 H 381

G.3.2
Back office18,00 m²

440 H 270

G.3.2
Back office

LT impianti
elettrici

127

Corridoio
231

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

C14

C13

A3 dipendenti C5

A4 visitatori

C2

C1

Corridoio
232

184,58 m²
230 H 449

E.1
Circolazione BEIC

Forum

209,44 m²
400 H 449

E.1.11
Sezione musica e

spettacolo

55,64 m²
436 H 244

G.3.17
Sala gruppi

21,63 m²
512 H 270

WC

357,17 m²
386 H 450

E.1
Sezione Gaming e

nuovi media

46,51 m²
397 H 449

E.1.19
Sala registrazione

C8

27,98 m²
391 H 382

G.3.17
Sala gruppi

15,80 m²
508 H 244

E.1.3
WC

LT impianti
elettrici

341

32,77 m²
413 H 449

E.3.2
Box VR e installazioni

immarsive

9,00 m²
437 H 382

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
439 H 270

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
438 H 270

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

39,45 m²
507 H 449

E.2.18
Saletta video

12,55 m²
551 H 244
Back office

Scala D

18,00 m²
575 H 270

G.3
Deposito

37,98 m²
577 H 244

Terrazza

LT impianti
elettrici

623

Deposito
624

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

Area Polifunzionale

Back office

Box vetrato per consulenza

C13

C14

Corridoio

Deposito

Dipartimento di scienze e tecnologie

LT impianti elettrici

M1

M2

Sala gruppi

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Silent room

Stazione radio

Terrazza

WC

Scala A

C4
M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

137

Corridoio
241

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

C14

C13

A3 dipendenti C5

?

A4 visitatori

C2

C1

Corridoio
242

C8

LT impianti
elettrici

340

9,00 m²
136 H 270

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

690,32 m²
243 H 792

E.5.1
Area Polifunzionale

44,40 m²
245 H 405

E.1
Stazione radio

20,89 m²
140 H 368

WC

27,98 m²
392 H 368

G.2.17
Sala gruppi

40,89 m²
427 H 244

G.2.17
Sala gruppi 18,00 m²

428 H 270

G.2.2
Back office

9,00 m²
429 H 270

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
430 H 382

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
431 H 270

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

36,60 m²
432 H 270

G.2.2
Back office

811,60 m²
433 H 244

G.2
Dipartimento di

scienze e tecnologie

11,10 m²
510 H 244

E.5.2
Silent room

16,87 m²
579 H 244

WC

18,00 m²
576 H 270

G.2
Deposito32,95 m²

582 H 244
Terrazza

LT impianti
elettrici

625

Deposito
626

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
id

th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani quarto e quinto

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6020

Organizzazione funzionale

1 : 2006020

Programma Funzionale L041

1 : 2006020

Programma Funzionale L052

Abaco dei locali - L4

Numero Nome Area

L4
126 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
127 LT impianti elettrici 8.68 m²
230 Circolazione BEIC Forum 184.58 m²
231 Corridoio 11.07 m²
232 Corridoio 6.89 m²
341 LT impianti elettrici 3.89 m²
386 Sezione Gaming e nuovi media 357.17 m²
391 Sala gruppi 27.98 m²
397 Sala registrazione 46.51 m²
400 Sezione musica e spettacolo 209.44 m²
413 Box VR e installazioni immarsive 32.77 m²
436 Sala gruppi 55.64 m²
437 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
438 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
439 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
440 Back office 18.00 m²
441 Back office 36.60 m²
442 Dipartimento scienze umane e sociali 1012.65 m²
507 Saletta video 39.45 m²
508 WC 15.80 m²
512 WC 21.63 m²
551 Back office 12.55 m²
575 Deposito 18.00 m²
577 Terrazza 37.98 m²

2193.28 m²
Totale generale: 24 2193.28 m²

Abaco dei locali - L5

Numero Nome Area

L5
136 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
137 LT impianti elettrici 8.68 m²
140 WC 20.89 m²
241 Corridoio 11.07 m²
242 Corridoio 6.89 m²
243 Area Polifunzionale 690.32 m²
245 Stazione radio 44.40 m²
340 LT impianti elettrici 3.89 m²
392 Sala gruppi 27.98 m²
410 Stazione radio 44.40 m²
427 Sala gruppi 40.89 m²
428 Back office 18.00 m²
429 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
430 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
431 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
432 Back office 36.60 m²
433 Dipartimento di scienze e tecnologie 811.60 m²
510 Silent room 11.10 m²
576 Deposito 18.00 m²
579 WC 16.87 m²
582 Terrazza 32.95 m²
613 Sala del silenzio 11.10 m²

1891.64 m²
Totale generale: 22 1891.64 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A5 visitatori

Back office

C13

Deposito

LT impianti elettrici

M1

Sala studio panoramica

Scala B

Scala C

Scala D

Terrazza

WC

C2

146,47 m²
426 H 446

G.6
Sala studio
panoramica

C4 M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

142

?

444 546,72 m²

G.6.3
Terrazza

Scala B

A1 visitatori

A2 visitatoriC13

A3 dipendenti C5

A5 visitatori

9,03 m²
578 H 244

G.6.2
Back office

10,15 m²
111 H 244

WC

LT impianti
elettrici

627

Deposito
628

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
id

th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piano sesto

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6025

Organizzazione funzionale

1 : 2006025

Programma Funzionale L061

Abaco dei locali - L6

Numero Nome Area

L6
111 WC 10.15 m²
142 LT impianti elettrici 8.68 m²
426 Sala studio panoramica 146.47 m²
444 Terrazza 546.72 m²
578 Back office 9.03 m²

721.05 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A6 visitatori

A7 visitatori

Area accoglienza

Area pop-up stores

B2

B3

Back office

Bookshop

C13

C14

C15

Caffetteria

Control room

Controlli amministrativi in entrata,
catalogazione, conservazione

Corridoio

Deposito

Deposito carrozzine

Deposito volumi in entrata e in
uscita

Foyer

Guardiola

Ingresso sala studio H24

Installazione tematica, esposizioni
temporanee e angolo del racconto

LT impianti elettrici

M1

M2

MS1

MS2

Novità, attualità e proposte tematiche

Parcheggio di supporto alla logistica

Promenade e accoglienza

Riviste e giornali

Sala studio H24

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala L

Scala N

Scala O

Spazio accoglienza e prima informazione

Spazio genitori bebè

Spazio lettura e drammatizzazione

Vano di smistamento per stazioni "book
return"

Varco antitaccheggio

WC

Scala A

121,89 m²
281 H 397

B.7.7
Installazione tematica,

esposizioni
temporanee e angolo

del racconto

C4
M1

208,81 m²
056 H 385

G.7
Sala studio H24

502,77 m²
054 H 382

A.3
Novità, attualità e

proposte tematiche

212,71 m²
055 H 382

A.4
Riviste e giornali

LT impianti
elettrici

C3

Scala C

8,40 m²
063 H 270

WC

39,98 m²
051 H 514

G.6.1
Ingresso sala studio

H24

9,90 m²
591 H 404

A.1.3b
Guardiola

1562,05 m²
203 H 827

A.1
Promenade e
accoglienza

M2

A5 visitatori
B2 B3

116,52 m²
202 H 827

C.1.3
Area pop-up stores

114,86 m²
477 H 344

C.2.2
Bookshop

Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori
Scala L

Scala O

C14

C13

A3 dipendenti C5

Corridoio
199

MS1
MS2
597

Scala N

Corridoio
20015,99 m²

194 H 320

A.2.3
Back office

16,63 m²
279 H 270

WC

A4 visitatori

A6 visitatori

C2

C1

8,09 m²
290 H 419

WC

LT impianti
elettrici

333

C9 C10

A7 visitatori

C15

122,31 m²
057 H 382

A.2
Spazio accoglienza e
prima informazione

72,49 m²
273 H 869

D.1.1
Foyer

20,82 m²
274 H 389

B.1
Area accoglienza

92,29 m²
478 H 382

I.1.6
Controlli

amministrativi in
entrata,

catalogazione,
conservazione

184,34 m²
593 H 361

C.1.2
Caffetteria

ACCESSO
CARRABILE

ACCESSO 
SALA H24

BOOK 
RETURN

ACCESSO 
DIPENDENTI

A
C

C
E

SS
O

 
A

U
D

IT
O

R
IU

M

ACCESSO 
SALA H24

ACCESSO 

AUDITORIUM AC
C

E
SS

O
 

IM
AG

IN
AR

IU
M

40,64 m²
059 H 524

I.1.5
Vano di smistamento

per stazioni "book
return"

82,20 m²
360 H 382

I.1.4
Deposito volumi in
entrata e in uscita

C8

24,25 m²
282 H 244

B.2.1
Deposito carrozzine

64,57 m²
292 H 397

B.2
Spazio genitori bebè

15,31 m²
146 H 544

A.1.3a
Control room

115,08 m²
396 H 542

I.3.2
Parcheggio di

supporto alla logistica

123,04 m²
274 H 397

B.2
Spazio genitori bebè

352,14 m²
254 H 1362

D.1.1
Foyer

35,01 m²
497 H 244

B.1.3
Back office

Scala DScala D

85,55 m²
540 H 397

B.7.3
Spazio lettura e

drammatizzazione50,80 m²
496 H 397

B.1
Area accoglienza

Corridoio
569

480 10,87 m²
WC

LT impianti
elettrici

515

Deposito
616

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A6 visitatori

Accettazione e controllo

Amministrazione

Archiviazione/CED

Atelier

Bookshop

C13

C14

C15

Caffetteria

Controllo qualità

Corridoio

Deposito

Deposito armadi e attrezzature

Digitalizzazione audio

Digitalizzazione libri

Direzione e coordinamento linee di
attività

Esposizione temporanea

Innovazione e sviluppo

IT

Laboratorio creativo per persone
con disturbo dello spettro autistico

LT impianti elettrici

M1

M2

Marketing e comunicazione

Postazioni di servizio per il
personale di sala

Responsabile progetti
speciali

Sala d'aspetto

Sala progetti speciali

Sala riunioni

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala L

Scala N

Spazi per progetti di
collaborazioni nazionali ed
internazionali

Spazi relax e supporto

Spazio cresco e imparo

Spazio di gioco e lettura
(Spazio scoprio e gioco)

Ufficio acquisti

Ufficio bibliobus/Shared
space

Ufficio conservazione

Ufficio segreteria

Ufficio singolo

Ufficio singolo direttore

Ufficio singolo presidente

Ufficio singolo responsabile
bibliobus

WC

Scala A

C4
M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

Corridoio
206

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori
C6

A2 visitatori

Scala L

C14

C13

A3 dipendenti C5

?

A4 visitatori

A6 visitatori

C2

C1

21,44 m²
301 H 270

WC

53,22 m²
297 H 388

B.7.2
Esposizione
temporanea

18,12 m²
294 H 438

B.4.4
Postazioni di servizio

per il personale di
sala

Corridoio
293

295 12,36 m²

B.7.4
Deposito armadi e

attrezzature

C10

116,00 m²
204 H 343

C.2.2
Bookshop

C15

27,51 m²
075 H 382

I.1.15
Innovazione e

sviluppo

184,17 m²
367 H 379

B.4
Spazio cresco e

imparo

30,55 m²
363 H 382

I.1.13
Marketing e

comunicazione

27,51 m²
364 H 382

I.1.15
Innovazione e

sviluppo

55,57 m²
358 H 385

B.4.5
Atelier

184,17 m²
359 H 379

B.3.1
Spazio di gioco e

lettura (Spazio
scoprio e gioco)

LT
 im

pia
nti

ele
ttr

ici

115,90 m²
369 H 458

C.1.1
Caffetteria

C8

27,39 m²
424 H 382

I.1.13
Marketing e

comunicazione
18,34 m²

425 H 382

I.1.14
Ufficio singolo

25,99 m²
466 H 382

I.1.12
IT

26,12 m²
467 H 382

F.1.4
Controllo qualità

78,20 m²
468 H 382

F.1.8
Laboratorio creativo

per persone con
disturbo dello spettro

autistico
25,97 m²

470 H 382

F.1.7
Sala progetti speciali

25,95 m²
469 H 382

F.1.7
Sala progetti speciali

26,12 m²
473 H 382

I.1.11
Amministrazione

26,12 m²
474 H 382

I.1.11
Amministrazione

26,12 m²
475 H 382

I.1.19
Ufficio conservazione

37,77 m²
083 H 382

I.1.8
Ufficio acquisti

22,97 m²
482 H 244

I.1.14
Ufficio singolo

responsabile bibliobus

62,27 m²
090 H 382

I.1.5
Ufficio

bibliobus/Shared
space

28,33 m²
422 H 381

I.1.6
Sala riunioni

33,06 m²
421 H 381

I.1.6
Sala riunioni

74,35 m²
084 H 382

I.1.17
Spazi relax e

supporto

33,20 m²
415 H 382

F.1.11
Archiviazione/CED

36,96 m²
416 H 382

F.1.1
Accettazione e

controllo

19,34 m²
417 H 382

F.1.2
Digitalizzazione libri

19,15 m²
584 H 244

F.1.2
Digitalizzazione libri

19,29 m²
419 H 381

F.1.2
Digitalizzazione libri

19,57 m²
420 H 381

F.1.3
Digitalizzazione audio

17,24 m²
471 H 382

I.1.14
Responsabile progetti

speciali

17,42 m²
472 H 382

F.1.6
Direzione e

coordinamento linee
di attività

28,38 m²
081 H 382

I.1.14
Ufficio segreteria

34,01 m²
462 H 381

I.1.6
Sala riunioni

33,93 m²
463 H 382

I.1.14
Sala d'aspetto14,13 m²

464 H 382

I.1.14
Ufficio singolo

direttore

14,19 m²
465 H 244

I.1.14
Ufficio singolo

presidente 61,39 m²
423 H 382

F.1.9
Spazi per progetti di

collaborazioni
nazionali ed

internazionali

Sc
ala

 N

Scala DScala D 42,31 m²
583 H 270

WC

LT impianti
elettrici

516

LT impianti
elettrici

617

Deposito
618

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
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th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani terra e primo

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6010

Organizzazione funzionale

1 : 2006010

Programma Funzionale L001

Abaco dei locali - L0

Numero Nome Area

L0
051 Ingresso sala studio H24 39.98 m²
052 LT impianti elettrici 8.68 m²
054 Novità, attualità e proposte tematiche 502.77 m²
055 Riviste e giornali 212.71 m²
056 Sala studio H24 208.81 m²
057 Spazio accoglienza e prima

informazione
122.31 m²

059 Vano di smistamento per stazioni "book
return"

40.64 m²

063 WC 8.40 m²
146 Control room 15.31 m²
149 MS1 5.26 m²
191 B2 2.53 m²
192 B3 2.44 m²
194 Back office 15.99 m²
199 Corridoio 6.89 m²
200 Corridoio 10.91 m²
202 Area pop-up stores 116.52 m²
203 Promenade e accoglienza 1562.05 m²
273 Foyer 72.49 m²
274 Area accoglienza 20.82 m²
274 Spazio genitori bebè 123.04 m²
279 WC 16.63 m²
281 Installazione tematica, esposizioni

temporanee e angolo del racconto
121.89 m²

282 Deposito carrozzine 24.25 m²
283 C15 3.54 m²
290 WC 8.09 m²
292 Spazio genitori bebè 64.57 m²
325 Varco antitaccheggio 1.78 m²
328 Varco antitaccheggio 0.48 m²
329 Varco antitaccheggio 7.23 m²
330 Varco antitaccheggio 3.43 m²
331 Varco antitaccheggio 2.44 m²
333 LT impianti elettrici 7.01 m²
360 Deposito volumi in entrata e in uscita 82.20 m²
378 LT impianti elettrici 6.19 m²
379 LT impianti elettrici 7.90 m²
393 Varco antitaccheggio 1.17 m²
394 Varco antitaccheggio 0.82 m²
396 Parcheggio di supporto alla logistica 115.08 m²
477 Bookshop 114.86 m²
478 Controlli amministrativi in entrata,

catalogazione, conservazione
92.29 m²

480 WC 10.87 m²
496 Area accoglienza 50.80 m²
497 Back office 35.01 m²
515 LT impianti elettrici 3.15 m²
540 Spazio lettura e drammatizzazione 85.55 m²
569 Corridoio 45.60 m²
591 Guardiola 9.90 m²
593 Caffetteria 184.34 m²
594 Varco antitaccheggio 3.61 m²
595 Varco antitaccheggio 3.61 m²
596 Varco antitaccheggio 3.00 m²
597 MS2 5.26 m²

4221.09 m²
Totale generale: 52 4221.09 m²

1 : 2006010

Programma funzionale L012

Abaco dei locali - L1

Numero Nome Area

L1
075 Innovazione e sviluppo 27.51 m²
081 Ufficio segreteria 28.38 m²
082 LT impianti elettrici 8.68 m²
083 Ufficio acquisti 37.77 m²
084 Spazi relax e supporto 74.35 m²
090 Ufficio bibliobus/Shared space 62.27 m²
204 Bookshop 116.00 m²
206 Corridoio 15.39 m²
293 Corridoio 6.10 m²
294 Postazioni di servizio per il personale di

sala
18.12 m²

295 Deposito armadi e attrezzature 12.36 m²
297 Esposizione temporanea 53.22 m²
301 WC 21.44 m²
358 Atelier 55.57 m²
359 Spazio di gioco e lettura (Spazio scoprio

e gioco)
184.17 m²

363 Marketing e comunicazione 30.55 m²
364 Innovazione e sviluppo 27.51 m²
367 Spazio cresco e imparo 184.17 m²
369 Caffetteria 115.90 m²
382 LT impianti elettrici 7.90 m²
415 Archiviazione/CED 33.20 m²
416 Accettazione e controllo 36.96 m²
417 Digitalizzazione libri 19.34 m²
419 Digitalizzazione libri 19.29 m²
420 Digitalizzazione audio 19.57 m²
421 Sala riunioni 33.06 m²
422 Sala riunioni 28.33 m²
423 Spazi per progetti di collaborazioni

nazionali ed internazionali
61.39 m²

424 Marketing e comunicazione 27.39 m²
425 Ufficio singolo 18.34 m²
462 Sala riunioni 34.01 m²
463 Sala d'aspetto 33.93 m²
464 Ufficio singolo direttore 14.13 m²
465 Ufficio singolo presidente 14.19 m²
466 IT 25.99 m²
467 Controllo qualità 26.12 m²
468 Laboratorio creativo per persone con

disturbo dello spettro autistico
78.20 m²

469 Sala progetti speciali 25.95 m²
470 Sala progetti speciali 25.97 m²
471 Responsabile progetti speciali 17.24 m²
472 Direzione e coordinamento linee di

attività
17.42 m²

473 Amministrazione 26.12 m²
474 Amministrazione 26.12 m²
475 Ufficio conservazione 26.12 m²
482 Ufficio singolo responsabile bibliobus 22.97 m²
516 LT impianti elettrici 3.15 m²
570 Corridoio 491.18 m²
583 WC 42.31 m²
584 Digitalizzazione libri 19.15 m²

2354.50 m²
Totale generale: 49 2354.50 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

Back office

Box vetrato per consulenza

Box VR e installazioni immarsive

C13

C14

Circolazione BEIC Forum

Corridoio

Deposito

Dipartimento scienze umane e
sociali

LT impianti elettrici

M1

M2

Sala gruppi

Sala registrazione

Saletta video

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Sezione Gaming e nuovi media

Sezione musica e spettacolo

Terrazza

WC

Scala A

1012,65 m²
442 H 244

G.3
Dipartimento scienze

umane e sociali

C4 M1

C3

Scala C

9,00 m²
126 H 382

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

36,60 m²
441 H 381

G.3.2
Back office18,00 m²

440 H 270

G.3.2
Back office

LT impianti
elettrici

127

Corridoio
231

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

C14

C13

A3 dipendenti C5

A4 visitatori

C2

C1

Corridoio
232

184,58 m²
230 H 449

E.1
Circolazione BEIC

Forum

209,44 m²
400 H 449

E.1.11
Sezione musica e

spettacolo

55,64 m²
436 H 244

G.3.17
Sala gruppi

21,63 m²
512 H 270

WC

357,17 m²
386 H 450

E.1
Sezione Gaming e

nuovi media

46,51 m²
397 H 449

E.1.19
Sala registrazione

C8

27,98 m²
391 H 382

G.3.17
Sala gruppi

15,80 m²
508 H 244

E.1.3
WC

LT impianti
elettrici

341

32,77 m²
413 H 449

E.3.2
Box VR e installazioni

immarsive

9,00 m²
437 H 382

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
439 H 270

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
438 H 270

G.3.4
Box vetrato per

consulenza

39,45 m²
507 H 449

E.2.18
Saletta video

12,55 m²
551 H 244
Back office

Scala D

18,00 m²
575 H 270

G.3
Deposito

37,98 m²
577 H 244

Terrazza

LT impianti
elettrici

623

Deposito
624

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

Area Polifunzionale

Back office

Box vetrato per consulenza

C13

C14

Corridoio

Deposito

Dipartimento di scienze e tecnologie

LT impianti elettrici

M1

M2

Sala gruppi

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Silent room

Stazione radio

Terrazza

WC

Scala A

C4
M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

137

Corridoio
241

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

C14

C13

A3 dipendenti C5

?

A4 visitatori

C2

C1

Corridoio
242

C8

LT impianti
elettrici

340

9,00 m²
136 H 270

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

690,32 m²
243 H 792

E.5.1
Area Polifunzionale

44,40 m²
245 H 405

E.1
Stazione radio

20,89 m²
140 H 368

WC

27,98 m²
392 H 368

G.2.17
Sala gruppi

40,89 m²
427 H 244

G.2.17
Sala gruppi 18,00 m²

428 H 270

G.2.2
Back office

9,00 m²
429 H 270

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
430 H 382

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
431 H 270

G.2.4
Box vetrato per

consulenza

36,60 m²
432 H 270

G.2.2
Back office

811,60 m²
433 H 244

G.2
Dipartimento di

scienze e tecnologie

11,10 m²
510 H 244

E.5.2
Silent room

16,87 m²
579 H 244

WC

18,00 m²
576 H 270

G.2
Deposito32,95 m²

582 H 244
Terrazza

LT impianti
elettrici

625

Deposito
626

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS
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+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento
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Altezza del vano (cm)
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Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani quarto e quinto

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6020

Organizzazione funzionale

1 : 2006020

Programma Funzionale L041

1 : 2006020

Programma Funzionale L052

Abaco dei locali - L4

Numero Nome Area

L4
126 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
127 LT impianti elettrici 8.68 m²
230 Circolazione BEIC Forum 184.58 m²
231 Corridoio 11.07 m²
232 Corridoio 6.89 m²
341 LT impianti elettrici 3.89 m²
386 Sezione Gaming e nuovi media 357.17 m²
391 Sala gruppi 27.98 m²
397 Sala registrazione 46.51 m²
400 Sezione musica e spettacolo 209.44 m²
413 Box VR e installazioni immarsive 32.77 m²
436 Sala gruppi 55.64 m²
437 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
438 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
439 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
440 Back office 18.00 m²
441 Back office 36.60 m²
442 Dipartimento scienze umane e sociali 1012.65 m²
507 Saletta video 39.45 m²
508 WC 15.80 m²
512 WC 21.63 m²
551 Back office 12.55 m²
575 Deposito 18.00 m²
577 Terrazza 37.98 m²

2193.28 m²
Totale generale: 24 2193.28 m²

Abaco dei locali - L5

Numero Nome Area

L5
136 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
137 LT impianti elettrici 8.68 m²
140 WC 20.89 m²
241 Corridoio 11.07 m²
242 Corridoio 6.89 m²
243 Area Polifunzionale 690.32 m²
245 Stazione radio 44.40 m²
340 LT impianti elettrici 3.89 m²
392 Sala gruppi 27.98 m²
410 Stazione radio 44.40 m²
427 Sala gruppi 40.89 m²
428 Back office 18.00 m²
429 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
430 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
431 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
432 Back office 36.60 m²
433 Dipartimento di scienze e tecnologie 811.60 m²
510 Silent room 11.10 m²
576 Deposito 18.00 m²
579 WC 16.87 m²
582 Terrazza 32.95 m²
613 Sala del silenzio 11.10 m²

1891.64 m²
Totale generale: 22 1891.64 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A6 visitatori

AI & Machine Learning Lab

Area accoglienza

Back office

Box vetrato per consulenza

C13

C14

C15

Circolazione BEIC Forum

Collezioni speciali - Sala
consultazione fondi rari e speciali

Corridoio

Deposito

Deposito Fab Lab

Dipartimento di arti e letterature

Esposizione temporanea

Fab Lab

Fabbricazione digitale

Fondamenti della cultura europea

Laboratori

Laboratorio di robotica

LT impianti elettrici

M1

M2

Makerspace

Novità, attualità e proposte tematiche

Robo Lab

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala L

Scala N

Spazio immagino e creo

Terrazza

VR Lab

WC

+9.71

396,94 m²
460 H 381

A.3
Novità, attualità e

proposte tematiche

C4 M1

C3

Scala C

LT impianti
elettrici

108

354,64 m²
459 H 382

G.1
Area accoglienza

309 321,04 m²
Terrazza

381,46 m²
208 H 354

E.1
Circolazione BEIC

Forum

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

Scala L

C14

C13

A3 dipendenti C5

Scala N

?

A4 visitatori

A6 visitatori

C2

C1

41,24 m²
307 H 421

B.7.2
Esposizione
temporanea

Corridoio
303

Deposito
304

Deposito
305

22,34 m²
310 H 270

WC

C10

15,80 m²
237 H 270

WC
56,20 m²

211 H 284

E.2.3
Fab Lab

129,61 m²
215 H 354

E.2.1a
Makerspace

Corridoio
209

Corridoio
210

LT impianti
elettrici

216

C15211,59 m²
104 H 382

G.5
Collezioni speciali -
Sala consultazione
fondi rari e speciali

116,29 m²
213 H 354

E.2.1
Laboratori

36,60 m²
454 H 381

G.1.2
Back office

Scala A

79,67 m²
352 H 354

E.2.1
Laboratori

C8

151,58 m²
371 H 382

G.2.6
Fondamenti della
cultura europea

212,68 m²
356 H 382

G.4
Dipartimento di arti e

letterature
18,00 m²

453 H 270

G.1.2
Back office

144,29 m²
308 H 420

B.5
Spazio immagino e

creo

43,20 m²
373 H 420

B.5.5
Laboratorio di

robotica

LT
 im

pia
nti

ele
ttr

ici

9,00 m²
455 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
456 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
572 H 270

Box vetrato per
consulenza

9,00 m²
458 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

98,88 m²
461 H 382

G.1
Area accoglienza

375,26 m²
212 H 352

E.2
Fabbricazione digitale

76,65 m²
585 H 336

B.5
Spazio immagino e

creo

10,83 m²
500 H 352

E.4.3
Robo Lab

10,83 m²
501 H 244

E.4.1
AI & Machine
Learning Lab

10,83 m²
502 H 244

E.2.2
VR Lab

Scala DScala D

18,00 m²
571 H 270

Deposito

20,08 m²
562 H 244
Back office

17,75 m²
514 H 244

Deposito Fab Lab

21,63 m²
513 H 270

WC

LT impianti
elettrici

619

Deposito
620

Legenda funzioni e attività

A1 visitatori

A2 visitatori

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

Back office

Box vetrato per consulenza

C13

C14

Circolazione BEIC Forum

Corridoio

Coworking

Deposito

Dipartimento di arti e letterature

LT impianti elettrici

M1

M2

Sala gruppi

Sala polifunzionale

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Terrazza

WC

Scala A

9,00 m²
448 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

C4
M1

C3

Scala C
18,00 m²

112 H 382

G.4.2
Back office

LT impianti
elettrici

118

184,89 m²
219 H 352

E.1
Circolazione BEIC

Forum

M2

A5 visitatori Scala B

A1 visitatori C6

A2 visitatori

C14

C13

A3 dipendenti C5

128,90 m²
224 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

498,95 m²
412 H 352

E.2.5
Coworking

35,33 m²
222 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

95,20 m²
223 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

A4 visitatori

C2

C1

Corridoio
114

Corridoio
220

21,63 m²
506 H 270

WC

15,34 m²
217 H 244

WC

72,10 m²
445 H 381

G.4.17
Sala gruppi

39,75 m²
346 H 407

E.2.2
Sala polifunzionale

1305,51 m²
452 H 244

G.4
Dipartimento di arti e

letterature

C8

LT impianti
elettrici

401

9,00 m²
447 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
446 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

9,00 m²
573 H 270

G.4.4
Box vetrato per

consulenza

29,36 m²
451 H 381

G.4.17
Sala gruppi

36,60 m²
450 H 381

G.4.2
Back office

16,16 m²
509 H 352

E.1.3
Back office

Scala D

18,00 m²
574 H 270

Deposito

67,79 m²
581 H 244

G.3
Terrazza

LT impianti
elettrici

621

Deposito
622

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
id

th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

via P.C. Decembrio, 27 - 20137 Milano
T +39 02 36754805

ONSITESTUDIO s.r.l.

arch. Angelo Lunati

PROGETTO ARCHITETTONICO 

via A. Stradella, 13 - 20129 Milano
T +39 02 36753323

BAUKUH

arch. Giacomo SummaComune di Milano
BEIC 
Biblioteca Europea 
di Informazione e Cultura
Missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività e Cultura, Component 3 
Cultura 4.0 (DL 59/2021 - L 101/2021)
Fondo Complementare al PNRR - Piano 
di Investimento strategico su siti del 
Patrimonio naturale, edifici e aree naturali.
C.U.P.: F41B21005960005

DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani secondo e terzo

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6015

Organizzazione funzionale

1 : 2006015

Programma Funzionale L021

1 : 2006015

Programma funzionale L032

Abaco dei locali - L2

Numero Nome Area

L2
104 Collezioni speciali - Sala consultazione

fondi rari e speciali
211.59 m²

108 LT impianti elettrici 8.68 m²
208 Circolazione BEIC Forum 381.46 m²
209 Corridoio 6.89 m²
210 Corridoio 11.07 m²
211 Fab Lab 56.20 m²
212 Fabbricazione digitale 375.26 m²
213 Laboratori 116.29 m²
215 Makerspace 129.61 m²
216 LT impianti elettrici 3.89 m²
237 WC 15.80 m²
303 Corridoio 7.67 m²
304 Deposito 11.43 m²
305 Deposito 8.27 m²
307 Esposizione temporanea 41.24 m²
308 Spazio immagino e creo 144.29 m²
309 Terrazza 321.04 m²
310 WC 22.34 m²
352 Laboratori 79.67 m²
356 Dipartimento di arti e letterature 212.68 m²
371 Fondamenti della cultura europea 151.58 m²
373 Laboratorio di robotica 43.20 m²
377 LT impianti elettrici 7.90 m²
453 Back office 18.00 m²
454 Back office 36.60 m²
455 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
456 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
458 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
459 Area accoglienza 354.64 m²
460 Novità, attualità e proposte tematiche 396.94 m²
461 Area accoglienza 98.88 m²
500 Robo Lab 10.83 m²
501 AI & Machine Learning Lab 10.83 m²
502 VR Lab 10.83 m²
513 WC 21.63 m²
514 Deposito Fab Lab 17.75 m²
562 Back office 20.08 m²
571 Deposito 18.00 m²
572 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
585 Spazio immagino e creo 76.65 m²
600 Intercapedine 5.25 m²
601 Intercapedine 36.00 m²
602 Intercapedine 28.83 m²
603 Intercapedine 42.82 m²
604 Intercapedine 8.36 m²
605 Intercapedine 11.13 m²
606 Intercapedine 33.84 m²
607 Intercapedine 9.48 m²
608 Intercapedine 2.05 m²
609 Intercapedine 4.51 m²
610 Intercapedine 2.73 m²
611 Intercapedine 3.50 m²
612 Intercapedine 6.14 m²
614 Deposito 4.14 m²
615 LT impianti elettrici 7.01 m²
616 Deposito 3.25 m²
617 LT impianti elettrici 7.01 m²
618 Deposito 3.25 m²
619 LT impianti elettrici 7.01 m²
620 Deposito 3.25 m²
621 LT impianti elettrici 7.01 m²
622 Deposito 3.25 m²
623 LT impianti elettrici 7.01 m²
624 Deposito 3.25 m²
625 LT impianti elettrici 7.01 m²
626 Deposito 3.25 m²
627 LT impianti elettrici 7.01 m²
628 Deposito 3.25 m²
629 Corridoio 6.89 m²

3773.19 m²

Abaco dei locali - L3

Numero Nome Area

L3
112 Back office 18.00 m²
114 Corridoio 6.89 m²
118 LT impianti elettrici 8.68 m²
217 WC 15.34 m²
219 Circolazione BEIC Forum 184.89 m²
220 Corridoio 11.07 m²
222 Sala polifunzionale 35.33 m²
223 Sala polifunzionale 95.20 m²
224 Sala polifunzionale 128.90 m²
346 Sala polifunzionale 39.75 m²
401 LT impianti elettrici 3.89 m²
412 Coworking 498.95 m²
445 Sala gruppi 72.10 m²
446 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
447 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
448 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
450 Back office 36.60 m²
451 Sala gruppi 29.36 m²
452 Dipartimento di arti e letterature 1305.51 m²
503 WC 13.00 m²
505 Deposito 1.65 m²
506 WC 21.63 m²
509 Back office 16.16 m²
573 Box vetrato per consulenza 9.00 m²
574 Deposito 18.00 m²
581 Terrazza 67.79 m²

2664.68 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Legenda funzioni e attività

Auditorium

Botola deposito

Botola impianti

C13

Camerino 2 persone

Camerino 4 persone

Camerone

Corridoio

Deposito

Deposito centrale robotizzato

Intercapedine

Locale rifiuti

LT impianti

LT impianti elettrici

LT impianti meccanici

LT impianti riduzione di ossigeno

LT locale tecnico

LT locale vasche

M1

M2

Retropalco

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala N

Scala O

Vasca di compensazione

Vasca laminazione acque meteoriche

WC

C4 M1

Corridoio
174

Corridoio
175

Botola deposito
030

M2

Deposito
178

Intercapedine
182

Corridoio
176

Scala A

C1
Deposito

179
Deposito

180 C8

Scala B
C2

LT impianti
elettrici

027
C6

LT impianti
elettrici

025

Intercapedine
038

Scala C

Corridoio
033

Intercapedine
039

C13

C5

Intercapedine
177

Botola impianti
311

251 364,96 m²

D.1.2
Auditorium

Scala N

Scala O

Corridoio
269

Corridoio

Intercapedine
270

166,54 m²
184 H 345

I.2
LT impianti meccanici

49,00 m²
187 H 345

I.2
LT locale vasche

42,66 m²
186 H 345

I.2
LT locale tecnico

2191,97 m²
181 H 785

H.1
Deposito centrale

robotizzato

228,82 m²
267 H 344

I.2
LT impianti

140,69 m²
185 H 345

I.2
LT impianti meccanici

201,75 m²
036 H 345

H.1
LT impianti 845,30 m²

040 H 445

I.2
LT impianti meccanici

21,09 m²
268 H 240

D.1.6
Camerino 4 persone

32,45 m²
266 H 240

I.3
Locale rifiuti

20,56 m²
226 H 240

I.8
Retropalco

7,74 m²
319 H 240

D.1.6
Camerino 2 persone

7,43 m²
320 H 240

D.1.6
Camerino 2 persone

23,82 m²
322 H 240

D.1.6
Camerone

17,19 m²
323 H 269

WC
35,37 m²

404 H 344

I.2
LT impianti riduzione

di ossigeno

34,98 m²
405 H 344

I.2
LT impianti riduzione

di ossigeno

Scala D

566 128,00 m²

Vasca laminazione
acque meteoriche

547 106,56 m²

Vasca di
compensazione

Intercapedine
606

Intercapedine
603

Intercapedine
601

Intercapedine
563

Deposito
614

Legenda funzioni e attività

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A7 visitatori

Area scambio

Auditorium

Bancone Accoglienza Biglietteria

Botola deposito

C13

C14

Cabina regia

Cabina traduzioni 1

Cabina traduzioni 2

Cabina traduzioni 3

Corridoio

Deposito

Deposito arredi

Deposito bibliobus con scaffali
compatti

Deposito bookshop

Deposito caffetteria

Deposito centrale robotizzato

Deposito materiali di consumo

Deposito per catering e coffe break

Deposito per macchinari e
attrezzatue

Deposito per materiale raro e di
pregio

Foyer

Guardaroba

Intercapedine

Laboratorio legatoria

Locale rifiuti

LT cabina Unareti

LT CPS

LT impianti

LT impianti elettrici

LT locale misure

LT locale pompe

LT MT

LT trafo

LT UPS

M1

M2

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala N

Scala O

Spogliatoi alimentaristi

Spogliatoi e bagni dipendenti

Spogliatoi manutenzione

Vasca laminazione acque
meteoriche

WC

WC forum e caffetteria

M1

M2

A5 visitatori

Scala A

C1

Scala BC2

C6

Scala C

Scala N

Scala O

C14

A3 dipendenti C5

A4 visitatori

A7 visitatori

101,15 m²
014 H 375

I.2
LT impianti elettrici

107,56 m²
155 H 375

I.1.3.a
Deposito arredi

23,86 m²
157 H 375

C.1.2.2
Deposito bookshop

35,14 m²
162 H 375

I.3.3
Locale rifiuti

59,46 m²
150 H 375

H.1.1
Area scambio

22,96 m²
163 H 244

I.3.3
Locale rifiuti

Corridoio
151

219,73 m²
008 H 375

I.1
Deposito per

materiale raro e di
pregio

18,51 m²
007 H 375

I.1.3a
Deposito arredi

8,68 m²
013 H 375

I.2
LT impianti elettrici

106,11 m²
015 H 245

I.1.19
Spogliatoi e bagni

dipendenti

73,14 m²
001 H 271

H.1.1
Area scambio

Botola deposito
002

352,14 m²
254 H 1362

D.1.1
Foyer

17,41 m²
158 H 270

C.1.1.1
Deposito caffetteria

2191,97 m²
181 H 785

H.1
Deposito centrale

robotizzato

364,96 m²
251 H 661

D.1.2
Auditorium

Deposito
154

Corridoio
253

20,03 m²
256 H 270

WC

20,81 m²
257 H 270

WC

13,88 m²
262 H 410

Deposito

6,28 m²
258 H 270

D.1.5
Cabina regia

6,49 m²
259 H 270

D.1.7
Cabina traduzioni 2

6,49 m²
260 H 270

D.1.7
Cabina traduzioni 3

19,28 m²
156 H 245

I.1.10
Laboratorio legatoria

22,43 m²
010 H 375

I.1.2
Deposito materiali di

consumo

40,22 m²
164 H 326

I.2
LT locale pompe

24,88 m²
168 H 270

WC forum e
caffetteria

Corridoio

30,12 m²
255 H 1318

D.1.4
Guardaroba

21,61 m²
227 H 375

I.1.3b
Deposito per
macchinari e
attrezzatue

10,36 m²
236 H 375

C.1.2.2
Deposito bookshop

5,10 m²
247 H 460

WC

6,91 m²
286 H 375

I.2
LT trafo

6,43 m²
287 H 375

I.2
LT trafo

6,44 m²
291 H 375

I.2
LT trafo

7,95 m²
296 H 375

I.2
LT trafo

17,54 m²
298 H 375

I.2
LT MT

20,24 m²
299 H 375

I.2
LT cabina Unareti

4,82 m²
302 H 375

I.2
LT locale misure

7,84 m²
312 H 375

I.2
LT UPS

9,66 m²
313 H 375

I.2
LT CPS

Corridoio
314

20,56 m²
315 H 245

I.1.18
Spogliatoi

manutenzione

C8

29,83 m²
324 H 942

D.1.3
Bancone Accoglienza

Biglietteria

6,47 m²
263 H 375

D.1.7
Cabina traduzioni 1

20,29 m²
402 H 270

I.3.3
Locale rifiuti

Deposito
005

11,93 m²
167 H 244

1.1.19
Spogliatoi

alimentaristi

150,77 m²
395 H 240

I.1.1
Deposito bibliobus

con scaffali compatti 57,40 m²
476 H 405

I.2
LT impianti

20,21 m²
004 H 245

I.3.3
Locale rifiuti

9,72 m²
495 H 411

Deposito per catering
e coffe break

Scala D

Corridoio
499

Intercapedine
529

Intercapedine
528

Intercapedine
526

Intercapedine
527

Intercapedine
526

C3
018

C4
032

C13
053

Intercapedine
530

Intercapedine
531

Intercapedine
533

Intercapedine
586

Intercapedine
532

Intercapedine
534

Intercapedine
535

Intercapedine
536

Intercapedine
546

Intercapedine
545

Intercapedine
539

Intercapedine
541

566 128,00 m²

Vasca laminazione
acque meteoriche

Intercapedine
542

Intercapedine
543

Intercapedine
519

Intercapedine
518

Intercapedine
520

Corridoio
517

LT impianti
elettrici

381

Corridoio
568

LT impianti
elettrici

615

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1
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Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali
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Larghezza del vano (cm)
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Altezza del vano (cm)
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Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico
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DATA DESCRIZIONE

CODICE ELABORATO

FORMATO

DATA

SCALA

TITOLO TAVOLA

SERIE

n.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Piazza Grandi, 6 - 20135 Milano
T +39 346 5337584

Arch. Luca Gallizioli

arch. Luca Gallizioli

A0

1234567891011

1234567891011

Progetto - Pianta Organizzazione funzionale
piani primo e secondo interrato

1:200

04/08/2023

BEIC-E-ED-PRG-EDX-XX-PNT-6005

Organizzazione funzionale

1 : 2006005

Programma funzionale B021

1 : 2006005

Programma funzionale B012

Abaco dei locali - B2
Numero Nome Area

B2
027 LT impianti elettrici 8.68 m²
030 Botola deposito 33.97 m²
033 Corridoio 22.42 m²
036 LT impianti 201.75 m²
040 LT impianti meccanici 845.30 m²
174 Corridoio 21.76 m²
175 Corridoio 15.39 m²
176 Corridoio 30.77 m²
177 Intercapedine 36.24 m²
178 Deposito 6.89 m²
179 Deposito 3.91 m²
180 Deposito 3.15 m²
181 Deposito centrale robotizzato 2191.97 m²
184 LT impianti meccanici 166.54 m²
185 LT impianti meccanici 140.69 m²
186 LT locale tecnico 42.66 m²
187 LT locale vasche 49.00 m²
226 Retropalco 20.56 m²
266 Locale rifiuti 32.45 m²
267 LT impianti 228.82 m²
268 Camerino 4 persone 21.09 m²
269 Corridoio 74.91 m²
311 Botola impianti 52.84 m²
319 Camerino 2 persone 7.74 m²
320 Camerino 2 persone 7.43 m²
321 Corridoio 4.81 m²
322 Camerone 23.82 m²
323 WC 17.19 m²
404 LT impianti riduzione di ossigeno 35.37 m²
405 LT impianti riduzione di ossigeno 34.98 m²
547 Vasca di compensazione 106.56 m²
548 Intercapedine 20.26 m²
549 Intercapedine 3.43 m²
550 Intercapedine 19.68 m²
552 Intercapedine 2.93 m²
553 Intercapedine 5.75 m²
554 Intercapedine 6.18 m²
555 Intercapedine 20.94 m²
556 Intercapedine 38.49 m²
561 Corridoio 2.53 m²
563 Intercapedine 54.10 m²
564 Intercapedine 22.86 m²
565 Intercapedine 13.27 m²
566 Vasca laminazione acque meteoriche 128.00 m²
587 Intercapedine 6.67 m²
588 Intercapedine 19.43 m²
589 Intercapedine 6.62 m²

4860.81 m²
Totale generale: 47 4860.81 m²

Abaco dei locali - B1
Numero Nome Area

B1
001 Area scambio 73.14 m²
002 Botola deposito 33.96 m²
004 Locale rifiuti 20.21 m²
005 Deposito 3.25 m²
007 Deposito arredi 18.51 m²
008 Deposito per materiale raro e di pregio 219.73 m²
010 Deposito materiali di consumo 22.43 m²
013 LT impianti elettrici 8.68 m²
014 LT impianti elettrici 101.15 m²
015 Spogliatoi e bagni dipendenti 106.11 m²
150 Area scambio 59.46 m²
151 Corridoio 15.09 m²
153 Corridoio 13.54 m²
154 Deposito 6.89 m²
155 Deposito arredi 107.56 m²
156 Laboratorio legatoria 19.28 m²
157 Deposito bookshop 23.86 m²
158 Deposito caffetteria 17.41 m²
159 Deposito centrale robotizzato 28.99 m²
162 Locale rifiuti 35.14 m²
163 Locale rifiuti 22.96 m²
164 LT locale pompe 40.22 m²
167 Spogliatoi alimentaristi 11.93 m²
168 WC forum e caffetteria 24.88 m²
227 Deposito per macchinari e attrezzatue 21.61 m²
236 Deposito bookshop 10.36 m²
247 WC 5.10 m²
250 A7 visitatori 4.73 m²
251 Auditorium 364.96 m²
253 Corridoio 18.98 m²

Abaco dei locali - B1
Numero Nome Area

254 Foyer 352.14 m²
255 Guardaroba 30.12 m²
256 WC 20.03 m²
257 WC 20.81 m²
258 Cabina regia 6.28 m²
259 Cabina traduzioni 2 6.49 m²
260 Cabina traduzioni 3 6.49 m²
262 Deposito 13.88 m²
263 Cabina traduzioni 1 6.47 m²
286 LT trafo 6.91 m²
287 LT trafo 6.43 m²
291 LT trafo 6.44 m²
296 LT trafo 7.95 m²
298 LT MT 17.54 m²
299 LT cabina Unareti 20.24 m²
302 LT locale misure 4.82 m²
312 LT UPS 7.84 m²
313 LT CPS 9.66 m²
314 Corridoio 17.86 m²
315 Spogliatoi manutenzione 20.56 m²
324 Bancone Accoglienza Biglietteria 29.83 m²
380 LT impianti elettrici 7.74 m²
381 LT impianti elettrici 7.90 m²
395 Deposito bibliobus con scaffali compatti 150.77 m²
402 Locale rifiuti 20.29 m²
476 LT impianti 57.40 m²
495 Deposito per catering e coffe break 9.72 m²
499 Corridoio 42.41 m²
517 Corridoio 21.32 m²
518 Intercapedine 15.65 m²
519 Intercapedine 6.30 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Abaco dei locali - B1
Numero Nome Area

520 Intercapedine 12.20 m²
521 Intercapedine 3.54 m²
522 Intercapedine 19.87 m²
523 Intercapedine 2.92 m²
524 Intercapedine 5.75 m²
525 Intercapedine 6.18 m²
526 Intercapedine 91.70 m²
527 Intercapedine 15.05 m²
528 Intercapedine 30.27 m²
529 Intercapedine 43.28 m²
530 Intercapedine 4.11 m²
531 Intercapedine 8.63 m²
532 Intercapedine 16.37 m²
533 Intercapedine 37.10 m²
534 Intercapedine 2.94 m²
535 Intercapedine 4.01 m²
536 Intercapedine 5.36 m²
537 Corridoio 8.86 m²
538 Corridoio 13.85 m²
539 Intercapedine 50.11 m²
541 Intercapedine 71.43 m²
542 Intercapedine 6.45 m²
543 Intercapedine 18.70 m²
544 Intercapedine 23.31 m²
545 Intercapedine 28.59 m²
546 Intercapedine 65.05 m²
567 LT UPS 8.58 m²
568 Corridoio 119.14 m²
586 Intercapedine 24.78 m²
592 Intercapedine 68.89 m²

3235.42 m²
Totale generale: 91 3235.42 m²

Legenda funzioni e attività

Auditorium

Botola deposito

Botola impianti

C13

Camerino 2 persone

Camerino 4 persone

Camerone

Corridoio

Deposito

Deposito centrale robotizzato

Intercapedine

Locale rifiuti

LT impianti

LT impianti elettrici

LT impianti meccanici

LT impianti riduzione di ossigeno

LT locale tecnico

LT locale vasche

M1

M2

Retropalco

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala N

Scala O

Vasca di compensazione

Vasca laminazione acque meteoriche

WC

C4 M1

Corridoio
174

Corridoio
175

Botola deposito
030

M2

Deposito
178

Intercapedine
182

Corridoio
176

Scala A

C1
Deposito

179
Deposito

180 C8

Scala B
C2

LT impianti
elettrici

027
C6

LT impianti
elettrici

025

Intercapedine
038

Scala C

Corridoio
033

Intercapedine
039

C13

C5

Intercapedine
177

Botola impianti
311

251 364,96 m²

D.1.2
Auditorium

Scala N

Scala O

Corridoio
269

Corridoio

Intercapedine
270

166,54 m²
184 H 345

I.2
LT impianti meccanici

49,00 m²
187 H 345

I.2
LT locale vasche

42,66 m²
186 H 345

I.2
LT locale tecnico

2191,97 m²
181 H 785

H.1
Deposito centrale

robotizzato

228,82 m²
267 H 344

I.2
LT impianti

140,69 m²
185 H 345

I.2
LT impianti meccanici

201,75 m²
036 H 345

H.1
LT impianti 845,30 m²

040 H 445

I.2
LT impianti meccanici

21,09 m²
268 H 240

D.1.6
Camerino 4 persone

32,45 m²
266 H 240

I.3
Locale rifiuti

20,56 m²
226 H 240

I.8
Retropalco

7,74 m²
319 H 240

D.1.6
Camerino 2 persone

7,43 m²
320 H 240

D.1.6
Camerino 2 persone

23,82 m²
322 H 240

D.1.6
Camerone

17,19 m²
323 H 269

WC
35,37 m²

404 H 344

I.2
LT impianti riduzione

di ossigeno

34,98 m²
405 H 344

I.2
LT impianti riduzione

di ossigeno

Scala D

566 128,00 m²

Vasca laminazione
acque meteoriche

547 106,56 m²

Vasca di
compensazione

Intercapedine
606

Intercapedine
603

Intercapedine
601

Intercapedine
563

Deposito
614

Legenda funzioni e attività

A3 dipendenti

A4 visitatori

A5 visitatori

A7 visitatori

Area scambio

Auditorium

Bancone Accoglienza Biglietteria

Botola deposito

C13

C14

Cabina regia

Cabina traduzioni 1

Cabina traduzioni 2

Cabina traduzioni 3

Corridoio

Deposito

Deposito arredi

Deposito bibliobus con scaffali
compatti

Deposito bookshop

Deposito caffetteria

Deposito centrale robotizzato

Deposito materiali di consumo

Deposito per catering e coffe break

Deposito per macchinari e
attrezzatue

Deposito per materiale raro e di
pregio

Foyer

Guardaroba

Intercapedine

Laboratorio legatoria

Locale rifiuti

LT cabina Unareti

LT CPS

LT impianti

LT impianti elettrici

LT locale misure

LT locale pompe

LT MT

LT trafo

LT UPS

M1

M2

Scala A

Scala B

Scala C

Scala D

Scala N

Scala O

Spogliatoi alimentaristi

Spogliatoi e bagni dipendenti

Spogliatoi manutenzione

Vasca laminazione acque
meteoriche

WC

WC forum e caffetteria

M1

M2

A5 visitatori

Scala A

C1

Scala BC2

C6

Scala C

Scala N

Scala O

C14

A3 dipendenti C5

A4 visitatori

A7 visitatori

101,15 m²
014 H 375

I.2
LT impianti elettrici

107,56 m²
155 H 375

I.1.3.a
Deposito arredi

23,86 m²
157 H 375

C.1.2.2
Deposito bookshop

35,14 m²
162 H 375

I.3.3
Locale rifiuti

59,46 m²
150 H 375

H.1.1
Area scambio

22,96 m²
163 H 244

I.3.3
Locale rifiuti

Corridoio
151

219,73 m²
008 H 375

I.1
Deposito per

materiale raro e di
pregio

18,51 m²
007 H 375

I.1.3a
Deposito arredi

8,68 m²
013 H 375

I.2
LT impianti elettrici

106,11 m²
015 H 245

I.1.19
Spogliatoi e bagni

dipendenti

73,14 m²
001 H 271

H.1.1
Area scambio

Botola deposito
002

352,14 m²
254 H 1362

D.1.1
Foyer

17,41 m²
158 H 270

C.1.1.1
Deposito caffetteria

2191,97 m²
181 H 785

H.1
Deposito centrale

robotizzato

364,96 m²
251 H 661

D.1.2
Auditorium

Deposito
154

Corridoio
253

20,03 m²
256 H 270

WC

20,81 m²
257 H 270

WC

13,88 m²
262 H 410

Deposito

6,28 m²
258 H 270

D.1.5
Cabina regia

6,49 m²
259 H 270

D.1.7
Cabina traduzioni 2

6,49 m²
260 H 270

D.1.7
Cabina traduzioni 3

19,28 m²
156 H 245

I.1.10
Laboratorio legatoria

22,43 m²
010 H 375

I.1.2
Deposito materiali di

consumo

40,22 m²
164 H 326

I.2
LT locale pompe

24,88 m²
168 H 270

WC forum e
caffetteria

Corridoio

30,12 m²
255 H 1318

D.1.4
Guardaroba

21,61 m²
227 H 375

I.1.3b
Deposito per
macchinari e
attrezzatue

10,36 m²
236 H 375

C.1.2.2
Deposito bookshop

5,10 m²
247 H 460

WC

6,91 m²
286 H 375

I.2
LT trafo

6,43 m²
287 H 375

I.2
LT trafo

6,44 m²
291 H 375

I.2
LT trafo

7,95 m²
296 H 375

I.2
LT trafo

17,54 m²
298 H 375

I.2
LT MT

20,24 m²
299 H 375

I.2
LT cabina Unareti

4,82 m²
302 H 375

I.2
LT locale misure

7,84 m²
312 H 375

I.2
LT UPS

9,66 m²
313 H 375

I.2
LT CPS
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314
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315 H 245
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29,83 m²
324 H 942

D.1.3
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6,47 m²
263 H 375

D.1.7
Cabina traduzioni 1

20,29 m²
402 H 270

I.3.3
Locale rifiuti

Deposito
005

11,93 m²
167 H 244

1.1.19
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alimentaristi

150,77 m²
395 H 240

I.1.1
Deposito bibliobus

con scaffali compatti 57,40 m²
476 H 405

I.2
LT impianti

20,21 m²
004 H 245

I.3.3
Locale rifiuti

9,72 m²
495 H 411

Deposito per catering
e coffe break
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499

Intercapedine
529

Intercapedine
528

Intercapedine
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Intercapedine
527

Intercapedine
526

C3
018

C4
032

C13
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Intercapedine
530

Intercapedine
531

Intercapedine
533

Intercapedine
586

Intercapedine
532

Intercapedine
534

Intercapedine
535

Intercapedine
536

Intercapedine
546

Intercapedine
545

Intercapedine
539

Intercapedine
541

566 128,00 m²

Vasca laminazione
acque meteoriche

Intercapedine
542

Intercapedine
543

Intercapedine
519

Intercapedine
518

Intercapedine
520

Corridoio
517

LT impianti
elettrici

381

Corridoio
568

LT impianti
elettrici

615

Keyplan

Legenda simboli                                      
Limite dell'area di intervento

Sagoma dell'edificio di progetto

Limite superficie conica (SC)

Area occupata dal passante ferroviario

Limite dell'area per sistemazioni superficiali esterne

XXXNN

XXXNN

TyCm

H 0.00

Quota altimetrica finito (m)

1

A101

Rif
Rif1

A101

Identificativo sezione o dettaglio

Identificativo tavola

01 H 240

22.50 m2
XX00 FR FZFS

Unità Ambientale
Name Nome del locale

Altezza (cm)

Area (m2)
Codice del locale

+2.40+2.40

+2.40+2.40 Quota altimetrica rustico (m)

Altezza relativa

Unità ambientale

H 240

0 Griglie strutturali

Stratigrafie verticali

Stratigrafie orizzontali a soffitto

Stratigrafie orizzontali a pavimento

Finiture superficiali

H
ei

gh
t

W
id

th
Ty

C
o

Codice della porta

Larghezza del vano (cm)

Altezza del vano (cm)

H
ei

gh
t

W
id

th

TyCo Codice della finestra

Altezza del vano (cm)

Larghezza del vano (cm)

Note generali
- La quota del progetto +0.00 corrisponde alla quota assoluta di +114.60 m s.l.m.

- Tutte le misure sono da verificare in luogo prima della realizzazione.
- Se non diversamente specificato le misure sono espresse in cm.  
- I disegni sono validi per la parte architettonica, per strutture e impianti vedere relativi elaborati.  
- In caso di discordanza fra gli elaborati, valgono quelli architettonici eseguiti in scala maggiore.  
- Il presente progetto ha come riferimento normativo il R.E. aggiornato con deliberazione di 
giunta n. 2542 del 29 dicembre 2015 e Determinazione Dirigenziale n. 8 del 3 febbraio 2016.
- Il dimensionamento dei locali è stato definito in conformità a quanto disposto dal D.P.P. di 
bando. Si rimanda alla tabella allegata alla relazione generale.

Altezze
- I locali rispettano quanto previsto dall’art. 95 del R.E. del Comune di Milano.

Aeroilluminazione
- Per la verifica dei rapporti aeroilluminanti si rimanda alla tabella allegata alla relazione 
generale.
- I locali non provvisti di aerazione ed illuminazione naturale rispettano quanto previsto dagli 
artt.101/104 del R.E. del Comune di Milano. 

Locali interrati
- I locali interrati rispettano quanto previsto dagli artt. 3.6.3 e 3.11.10 del R.I. titolo iii del 
Comune di Milano.

Locale rifiuti
- I locali rifiuti rispettano quanto previsto dagli artt. 124/125 del R.E. del Comune di Milano e 
sono provvisti di impianto a tiraggio forzato secondo le caratteristiche definite dal regolamento 
edilizio. 

Servizi igienici e spogliatoi
- I bagni e i locali spogliatoi rispettano quanto previsto dall'art. 98 del R.E. del Comune di 
Milano; dagli artt. 3.11.5/3.11.6 del R.I. titolo iii del Comune di Milano per gli operatori;
- I servizi igienici sono provvisti di aspirazione forzata con le caratteristiche definite dall’art. 107 
del R.E. del Comune di Milano.

Barriere architettoniche
- Il progetto è conforme alle vigenti normative relative all'abbattimento delle barriere 
architettoniche (l.r.6/89, l.13/89, D.M. 236/89).  

Elementi esclusi dall'appalto

Strutture e murature R/REI 60

Strutture e murature R/REI 90

Strutture e murature R/REI 120

Distanza da asse rotaia più vicina

Finiture di pavimenti, pareti, 
soffitto e zoccolino

Strutture e murature R/REI 240

?

1%

1% Inclinazione pendenza

Accessibilità e percorsi disabili

Fili fissi facciata esterna

Fili fissi facciata interna

RAI00 Codice elemento

Pilette di raccolta acque

Pozzetti di scarico
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Abaco dei locali - B2
Numero Nome Area

B2
027 LT impianti elettrici 8.68 m²
030 Botola deposito 33.97 m²
033 Corridoio 22.42 m²
036 LT impianti 201.75 m²
040 LT impianti meccanici 845.30 m²
174 Corridoio 21.76 m²
175 Corridoio 15.39 m²
176 Corridoio 30.77 m²
177 Intercapedine 36.24 m²
178 Deposito 6.89 m²
179 Deposito 3.91 m²
180 Deposito 3.15 m²
181 Deposito centrale robotizzato 2191.97 m²
184 LT impianti meccanici 166.54 m²
185 LT impianti meccanici 140.69 m²
186 LT locale tecnico 42.66 m²
187 LT locale vasche 49.00 m²
226 Retropalco 20.56 m²
266 Locale rifiuti 32.45 m²
267 LT impianti 228.82 m²
268 Camerino 4 persone 21.09 m²
269 Corridoio 74.91 m²
311 Botola impianti 52.84 m²
319 Camerino 2 persone 7.74 m²
320 Camerino 2 persone 7.43 m²
321 Corridoio 4.81 m²
322 Camerone 23.82 m²
323 WC 17.19 m²
404 LT impianti riduzione di ossigeno 35.37 m²
405 LT impianti riduzione di ossigeno 34.98 m²
547 Vasca di compensazione 106.56 m²
548 Intercapedine 20.26 m²
549 Intercapedine 3.43 m²
550 Intercapedine 19.68 m²
552 Intercapedine 2.93 m²
553 Intercapedine 5.75 m²
554 Intercapedine 6.18 m²
555 Intercapedine 20.94 m²
556 Intercapedine 38.49 m²
561 Corridoio 2.53 m²
563 Intercapedine 54.10 m²
564 Intercapedine 22.86 m²
565 Intercapedine 13.27 m²
566 Vasca laminazione acque meteoriche 128.00 m²
587 Intercapedine 6.67 m²
588 Intercapedine 19.43 m²
589 Intercapedine 6.62 m²

4860.81 m²
Totale generale: 47 4860.81 m²

Abaco dei locali - B1
Numero Nome Area

B1
001 Area scambio 73.14 m²
002 Botola deposito 33.96 m²
004 Locale rifiuti 20.21 m²
005 Deposito 3.25 m²
007 Deposito arredi 18.51 m²
008 Deposito per materiale raro e di pregio 219.73 m²
010 Deposito materiali di consumo 22.43 m²
013 LT impianti elettrici 8.68 m²
014 LT impianti elettrici 101.15 m²
015 Spogliatoi e bagni dipendenti 106.11 m²
150 Area scambio 59.46 m²
151 Corridoio 15.09 m²
153 Corridoio 13.54 m²
154 Deposito 6.89 m²
155 Deposito arredi 107.56 m²
156 Laboratorio legatoria 19.28 m²
157 Deposito bookshop 23.86 m²
158 Deposito caffetteria 17.41 m²
159 Deposito centrale robotizzato 28.99 m²
162 Locale rifiuti 35.14 m²
163 Locale rifiuti 22.96 m²
164 LT locale pompe 40.22 m²
167 Spogliatoi alimentaristi 11.93 m²
168 WC forum e caffetteria 24.88 m²
227 Deposito per macchinari e attrezzatue 21.61 m²
236 Deposito bookshop 10.36 m²
247 WC 5.10 m²
250 A7 visitatori 4.73 m²
251 Auditorium 364.96 m²
253 Corridoio 18.98 m²

Abaco dei locali - B1
Numero Nome Area

254 Foyer 352.14 m²
255 Guardaroba 30.12 m²
256 WC 20.03 m²
257 WC 20.81 m²
258 Cabina regia 6.28 m²
259 Cabina traduzioni 2 6.49 m²
260 Cabina traduzioni 3 6.49 m²
262 Deposito 13.88 m²
263 Cabina traduzioni 1 6.47 m²
286 LT trafo 6.91 m²
287 LT trafo 6.43 m²
291 LT trafo 6.44 m²
296 LT trafo 7.95 m²
298 LT MT 17.54 m²
299 LT cabina Unareti 20.24 m²
302 LT locale misure 4.82 m²
312 LT UPS 7.84 m²
313 LT CPS 9.66 m²
314 Corridoio 17.86 m²
315 Spogliatoi manutenzione 20.56 m²
324 Bancone Accoglienza Biglietteria 29.83 m²
380 LT impianti elettrici 7.74 m²
381 LT impianti elettrici 7.90 m²
395 Deposito bibliobus con scaffali compatti 150.77 m²
402 Locale rifiuti 20.29 m²
476 LT impianti 57.40 m²
495 Deposito per catering e coffe break 9.72 m²
499 Corridoio 42.41 m²
517 Corridoio 21.32 m²
518 Intercapedine 15.65 m²
519 Intercapedine 6.30 m²

00 07/07/2023 Progetto Esecutivo
01 04/08/2023 Revisione Generale

Abaco dei locali - B1
Numero Nome Area

520 Intercapedine 12.20 m²
521 Intercapedine 3.54 m²
522 Intercapedine 19.87 m²
523 Intercapedine 2.92 m²
524 Intercapedine 5.75 m²
525 Intercapedine 6.18 m²
526 Intercapedine 91.70 m²
527 Intercapedine 15.05 m²
528 Intercapedine 30.27 m²
529 Intercapedine 43.28 m²
530 Intercapedine 4.11 m²
531 Intercapedine 8.63 m²
532 Intercapedine 16.37 m²
533 Intercapedine 37.10 m²
534 Intercapedine 2.94 m²
535 Intercapedine 4.01 m²
536 Intercapedine 5.36 m²
537 Corridoio 8.86 m²
538 Corridoio 13.85 m²
539 Intercapedine 50.11 m²
541 Intercapedine 71.43 m²
542 Intercapedine 6.45 m²
543 Intercapedine 18.70 m²
544 Intercapedine 23.31 m²
545 Intercapedine 28.59 m²
546 Intercapedine 65.05 m²
567 LT UPS 8.58 m²
568 Corridoio 119.14 m²
586 Intercapedine 24.78 m²
592 Intercapedine 68.89 m²

3235.42 m²
Totale generale: 91 3235.42 m²
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Il funzionamento della nuova BEIC si avvale di una serie di caratteristiche bioclimatiche incorporate nel suo design. Queste 
caratteristiche migliorano le prestazioni bioclimatiche e riducono l'impatto ambientale dell'edificio:

Compattezza: la forma compatta dell'edificio riduce al minimo lo scambio di calore con l'esterno. Si disperde meno calore in inverno 
e si accumula meno calore nei giorni estivi di picco. Inoltre, una forma più compatta riduce la quantità di materiali necessari per la 
costruzione dell'edificio, in quanto vi è meno involucro per metro quadro di superficie.

Luminosità: l'edificio compatto è attraversato da un atrio centrale che porta la luce nelle aree più profonde della pianta. Questo pozzo 
di luce funge anche da spazio di circolazione non climatizzato, riducendo l'energia complessiva necessaria per climatizzare l'edificio. 
 
Connessione e ventilazione: l'atrio centrale collega la maggior parte degli spazi durante la primavera, l'autunno e le miti giornate 
estive. Questi spazi interni si aprono sull'atrio temperato e possono essere ventilati naturalmente, riducendo la necessità di 
climatizzazione nel corso dell'anno.   
 
Adattabilità: l'involucro è composto da diversi strati che si adattano alle varie stagioni. Le finestre si aprono o si chiudono in funzione 
delle condizioni esterne, la mesh di schermatura è stata ottimizzata per bloccare l'irraggiamento estivo e favorire quello invernale, e 
un'ulteriore schermatura tessile è stata installata nell'area più sensibile del progetto: sulla facciata sud dell'atrio non climatizzato.

Involucro performante: I vetri specificati nel progetto sono molto trasparenti, con una trasmissione luminosa del 66% per i doppi vetri 
e del 70% per i vetri laminati. Ciò consente alla luce di penetrare in profondità nell'edificio e di ottenere spazi più luminosi. 
 
Archivio dei libri: questo spazio di archiviazione si trova nell'area dell'edificio con un clima più stabile. Il terreno offre maggiore 
stabilità termica, sia in termini di temperatura che di umidità, e riduce notevolmente la quantità di energia necessaria per climatizzare 
l'archivio dei libri. 
 
Materiali: anche se questo aspetto esula dallo scopo di questo report, se ne discutono le caratteristiche principali. La struttura 
dell'edificio è composta da legno e calcestruzzo, il che fornisce un ottimo equilibrio tra inerzia termica e materiali a basso impatto di 
carbonio; il team di progetto intende realizzare la struttura ombreggiante con alluminio a basso impatto di carbonio (Hydro). Ulteriori 
indagini potrebbero essere condotte per costruire la struttura utilizzando calcestruzzo a ridotto impatto di carbonio (sostituendo 
parte del cemento ad alto impatto di carbonio con cenere volante o GGBS).

Le due pagine seguenti contengono una descrizione più dettagliata del funzionamento dell'edificio in estate e in inverno.

20-26ºC

15-25ºC

15-25ºC

20-26ºC

Cross ventilation 
All the main spaces have 
cross ventilation for the 
milder days.

Lightwell
Natural light reaches the 
ground floor through the 
large circulation space.

Adaptable features
Openings and shading 
devices help to adapt the 
envelope to the climate.

Connected spaces
The milder conditions of 
the mid-season allow all 
spaces to be connected, 
without the need for 
conditioning.

All year protection
Books in the -1 are 
always protected from 
the excessive light, the 
sun, too much heat, cold 
or humidity variations.

PV panels
In the flat part of the 
roof create renewable 
energy for the building.

Compact building
The compact shape helps to 
minimise the amount of 
materials used, which 
reduces its carbon footprint.

Materials
The building structure is 
hybrid, combining the 
advantages of low carbon 
timber with the thermal 
inertia of concrete. The 
team intends to manufac-
ture the green mesh with 
low carbon aluminium 
(Hydro).

Conditioned spaces
Conditioned spaces are 
kept to the minimum 
required, and represent 
63% of the building 
volume.

1. Funzionamento dell'edificio

Edificio compatto
La forma compatta 
minimizza la quanità di 
materiali utilizzati e riduce 
la carbon footprint dell’e-
dificio

Illuminamento
La forma compatta 
minimizza la quanità di 
materiali utilizzati e riduce 
la carbon footprint dell’e-
dificio

Materiali
La struttura ibrida, com-
bina i la bassa emissività 
del legno con l’inerzia 
termica del cemento. I 
grigliati saranno realizzati  
in alluminio a basso im-
patto

Protezione continua
I materiali conservati ne-
gli interrati sono amepre 
al riparo da il contatto 
con la luce solare, e dagli 
sbalzi di temperatura ed 
umidità. 

Spazi climatizzati
Gli spazi climatizzati ver-
ranno mantenuti al mini-
mo richiesto e rappresen-
tano il 63% del volume 
dell’edificio. 

Regolabilità
Finestre e i sistemi di om-
breggiamento permettono 
di modificare l’involucro 
in accordo alle variazioni 
climatiche

Continuità
Durante le mezze sta-
gioni, i collegamenti tra 
gli spazi garantiscono 
confort temico ottimale 
evitando la climatizzazio-
ne.

Ventilazione incrociata
Tutti gli spazi principali 
godono di ventilazione 
incrociata.

Pannelli PV
Il tetto viene sfruttato per 
la produzione di energia 
rinnovabile.



SCENARIO INVERNALE

BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA

08
D

at
e:

 2
8.

02
.2

3
P

ag
e 
⟶

 0
8 

/ 3
4

Le seguenti caratteristiche migliorano le prestazioni del progetto durante la stagione invernale e riducono l'energia necessaria per 
riscaldare l'edificio:

Compattezza: la forma compatta dell'edificio riduce al minimo lo scambio di calore con l'esterno e la dispersione di calore in inverno.

Equilibrio termodinamico: gli spazi con una minore densità di occupazione (meno carichi interni dovuti alla presenza di persone e 
apparecchiature) sono collocati nel volume sud, dove ricevono apporti solari gratuiti durante l'inverno. Gli spazi con maggiori carichi 
interni, come la Media Library, sono situati nella parte nord dell'edificio, al riparo dal sole. Gli spazi di circolazione si trovano sul lato 
sud del volume nord, e fanno parte dell'atrio centrale.

Involucro riscaldato: gli spazi climatizzati sono ridotti al minimo indispensabile e solo il 63% del volume totale dell'edificio è riscaldato 
in inverno. Inoltre, il 41% dell'involucro riscaldato si affaccia sull'atrio centrale e presenta un grado di dispersione termica del 45% 
inferiore rispetto a se si affacciasse verso l'esterno: le temperature più miti nell'atrio riducono il tasso di dispersione del calore.

Atrio: l'atrio centrale ospita le aree di circolazione ed è progettato come spazio intermedio per l'occupazione intermittente. Questa 
parte dell'edificio non è climatizzata e la sua temperatura è regolata in modo naturale: lo spazio centrale si riscalda attraverso apporti 
solari gratuiti e recuperando il calore disperso dalle aree interne adiacenti, diventando così un ambiente temperato, naturalmente più 
caldo dell'esterno.

Box in a box: alcune piccole aree del volume nord sono occupate regolarmente, come la caffetteria e la bookshop al piano terra. 
Queste aree sono state progettate come scatole riscaldate completamente chiuse e separate dall'atrio.

Sole invernale: l'edificio è orientato in direzione est-ovest e presenta due facciate rivolte a sud. La più grande si trova nel volume 
sud ed è completamente esposta al sole durante l'inverno. Quella più piccola si trova nel volume nord, sopra l'atrio, ed è esposta ai 
guadagni solari invernali.

Strategia di riscaldamento: gli spazi climatizzati sono chiaramente compartimentati per evitare di disperdere calore verso quelli 
non climatizzati. Le aree climatizzate sono dotate di riscaldamento a pavimento, che raggiunge direttamente gli occupanti. La 
ventilazione invernale è assicurata da un sistema meccanico con recupero di calore. Questa unità riduce il carico di riscaldamento 
trasferendo il calore dall'aria esausta all'aria fresca in entrata. 
 
Archivio libri: il deposito dei libri si trova nelle aree sotterranee del progetto, che sono naturalmente più calde rispetto all'esterno. La 
stabilità termica annuale del terreno riduce la quantità di energia necessaria per riscaldare l'archivio dei libri.

21º

SN

20ºC

10-16ºC

9-15ºC

20ºC

Compartmentalised heating
Spaces that are heated are 
clearly separated from the 
intermediate spaces for the 
winter configuration.

Atrium
Is unconditinoed to avoid 
unnecessary heating 
demand as the spaces 
tolerate lower tempera-
tures

Upper atrium
Is unconditioned, but as 
heat rises and sun hits the 
facade the temperature will 
be naturally between 9 to 
15ºC.

Box in a box
when a zone requires 
heating inside the interme-
diate space,  it will be a 
heated box inside the space

Underfloor heating
heats up only at occupant 
height and avoid heating up 
the entire volume of  air 
unnecessarily
Heat recovery
recovers indoor heat from 
stuffy air inside and 
transfer it to the fresh air 
coming from outdoors.

Thermodynamic balance
S: Spaces that require heating are facing south to capture the solar heat
N: Towards the north are located spaces with high internal gains 
where heat is produced by the equipment inside -these will require less 
mechanical heating.

Compact building
The shape of the building is 
compact to avoid losing heat 
during winter.

Books in the -1
Storage space is below ground to 
get stable hygrothermal condi-
tions and prevent degradation 
with time.

High internal gains
Computers and equipment 
of the media library 
release heat naturally. 
These are enclosed to 
avoid losing the heat to 
circulation spaces.

Solar permeability
The gap between the 
buildings and permeability 
of the envelope allow the 
winter sun to reach the 
northen volume.

Heated envelope
Heated spaces are 
reduced to a minimum to 
minimise energy demand 
by design.
In winter, only 63% of the 
main building volume is 
heated at 20ºC.

Low winter sun
reaches both volumes to 
naturally heat up spaces.

South aspect
Reading areas with low 
internal gains face south 
to heat up naturally with 
the sun.

Glare reduction 
Main spaces are facing 
south and north, 
avoiding the low east 
and west sun.

Large openings 
To capture bright 
daylight and solar heat.

Optimised envelope
41% of the heated 
envelope is facing a buffer 
space, which reduces 
heating demand signifi-
cantly.

1.1. Funzionamento invernale
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26ºC

20-30ºC

20-31ºC

26ºC

68º

Underfloor cooling
cools down at occupant 
height and avoids cooling 
the entire volume of  air 
unnecessarily.

Cross ventilation 
All the main spaces have 
cross ventilation for the 
milder days.

North mesh 
The north mesh in the 
media library is more open 
as it receives less sun. A 
shading mesh is not 
required in the Diparta-
menti as it is partially 
protected by the other 
volume.

Adaptive shading
The atrium south mesh is 
suplemented by a movable 
textile shading. Both 
elements combined block 
89% of summer solar 
radiation.

Night cooling
Windows are designed to 
be left open at night 
safely. This allows to 
exhaust heat accumulat-
ed during the day and 
start the morning 
fresher.

Thermal mass
The concrete structure adds thermal inertia 
which helps to naturally control temperatures in 
summer by capturing the heat.

High summer sun
Exterior shading devices 
block the solar heat 
before entering the 
building.

Shading device
the building mesh has 
been optimised per 
orientation to control 
summer sun.

Openings in height 
Hot air will rise and exhaust 
through the higher openings in the 
atrium. This helps to naturally 
ventilate by stack effect, even when 
there is no wind.

Cooling minimisation
Only permanently 
occupied spaces are 
cooled down at 26ºC, 
which represent 63% of 
the main building volume.

Unconditioned spaces
As the circulation is not 
permanently occupied and 
facing north it does not 
require cooling.

High internal gains
The equipment of the media 
library releases heat to the 
space. These zones are located 
towards north to avoid heat 
accumulation with the sun.

Books in the -1
Storage space is in the -1 to get stable 
hygrothermal conditions all across the 
year and prevent degradation with time.

1.2. Funzionamento estivo

Il funzionamento della nuova BEIC durante l'estate si avvale di una serie di caratteristiche bioclimatiche incorporate nel suo design. 
Questi elementi migliorano le prestazioni del progetto durante le giornate calde e riducono l'energia necessaria per raffrescare l'edificio:

Adattabilità e resilienza: l'involucro è composto da diversi strati che si adattano alle varie stagioni. Le finestre apribili, la mesh in 
alluminio e le schermature tessili mobili assicurano che il progetto possa affrontare le calde giornate estive e le ondate di calore.

Equilibrio termodinamico: gli spazi con maggiori carichi interni dovuti all'occupazione e alle apparecchiature, come la Media Library, 
sono situati nella parte nord dell'edificio, al riparo dal sole. 
 
Atrio: l'atrio centrale ospita le aree di circolazione ed è progettato come spazio intermedio per l'occupazione intermittente. La 
temperatura in area non climatizzata è regolata dall'apertura delle finestre e dall'utilizzo delle schermature tessili sulla facciata sud. 
L'adattabilità fornita da questi elementi garantisce che la temperatura dell'atrio sia più mite di quella esterna durante tutto l'anno.

Schermatura: l'involucro dell'edificio è protetto dal sole da una struttura in alluminio. Questa mesh viene installata solo dove 
necessario e ha dimensioni diverse a seconda delle esigenze di ciascun orientamento: la maggior parte delle aree del progetto ha 
una maglia di 10x10x5 cm, mentre la facciata nord della Media Library ha una maglia di 17x17x6 cm. La facciata sud dell'atrio è dotata 
anche di una schermatura tessile mobile, che serve a proteggere ulteriormente dal sole nelle giornate più calde. 
 
Ventilazione naturale: la posizione centrale dell'atrio garantisce la ventilazione trasversale di tutti gli spazi. Il numero e la posizione 
delle finestre apribili sono stati studiati con attenzione per garantire la ventilazione naturale di tutte le aree durante la primavera, 
l'autunno e le miti giornate estive. 
 
Ventilazione a camino: l'atrio induce una ventilazione a camino per ventilare l'edificio nei giorni privi di vento. L'aria calda sale 
attraverso lo spazio verticale per uscire nella parte superiore, generando una corrente d'aria interna che tira l'aria dagli spazi interni.

Ventilazione notturna: le finestre sono progettate per essere aperte nelle notti estive, quando l'aria esterna è più fresca. Il calore 
accumulato di giorno nella struttura in cemento viene evacuato di notte, abbassando le temperature per il mattino seguente. 
 
Strategia di raffrescamento: solo il 63% del volume totale dell'edificio viene raffrescato in estate, con un sistema di raffrescamento a 
pavimento. Invece di fornire un flusso di aria fredda, il raffreddamento a pavimento rinfresca delicatamente gli occupanti. 
 
Archivio libri: il deposito dei libri si trova nelle aree sotterranee del progetto, che sono naturalmente più fresche rispetto all'esterno. 
La stabilità termica annuale del terreno riduce la quantità di energia necessaria per raffrescare l'archivio dei libri. 
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QUADRO ECONOMICO

OPERE CIVILI

45.680.012,22 € 

STRUTTURE

28.882.375,01 €

IMPIANTI

23.485.099,99 €

PAESAGGIO

3.785.982,89 €

TOTALE

99.833.470,11 €
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